ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Nucleo de Instalacéo Predial

EDITAL
PREGAO ELETRONICO N.° 031/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3981/2018)

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO, por
intermédio do Pregoeiro, designado pela Resolugcdo 143/2021, levam ao conhecimento dos interessados
gue, na forma da Lei n.° 10.520/2002, do Decreto Federal n° 10.024/2019, da Lei Complementar n.°
123/2006 alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.° 8.666/1993 e de
outras normas apliciveis ao objeto deste certame, fardo realizar licitagdo na modalidade Pregao Eletrénico
mediante as condi¢des estabelecidas neste Edital.

DADOS DO CERTAME

Setor Requisitante: Diretoria de Administracao

Objeto: Fornecimento e instalagdo de sistema fotovoltaico conectado a rede (sfcr), no edificio sede da
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO, com poténcia minima total de 800 kwp (oitocentos mil watt-
pico) e servigo continuado de afericdo de performance com manutencédo da usina pelo periodo de 24 (vinte
e quatro) meses., conforme condi¢6es, quantidades e exigéncias estabelecidas no Anexo | i Termo de
Referéncia.

Inicio da Sess&o Eletrénica: 16/11/2021 as 09:00 horas

Esclarecimentos e Impugnacdes: Até 11/11/2021 as 18:00 hrs para o enderec¢o cplalema@gmail.com

Sistema Eletrdnico Utilizado: COMPRASNET

Endereco Eletronico: https://www.gov.br/compras

UASG: 926840

Endereco para retirada do Edital: https://www.gov.br/compras e https://www.al.ma.leg.br/licitacoes/

VALOR A Valor Total: RS XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
ESTIMADO, 1| Estimado

MAXIMO, DE 'H Maximo

REFERENCIA A Referéncia

OU SIGILOSO 'H Org¢amento Sigiloso.

NATUREZA DO | 'HSERVICO/FORNECIMENTO
OBJETO:

A Licitacdo Exclusiva para MEI / ME / EPP i Art. 48, | da Lei Complementar n® 123/06
PARTICIPACAO |} Licitagdo com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI / ME / EPP i Art.
I MEI/ME/ EPP | 48, Il da Lei Complementar n® 123/06

'H Licitacdo de Ampla Participacéo.

Prazo paraenvio da proposta adequada ao ultimo lance e documentagdo complementar: até 02 (duas)
HORAS

INFORMACOES
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Pregoeiro: Marcelo de Abreu Farias Costa ‘ e-mail: cplalema@gmail.com

Endereco: Palacio Manoel Beckman. Aveni da Jer®ni mo de Al buquerqu
3269 3445

Referéncia de Tempo: Para todas as referéncias de tempo sera obrigatoriamente o horario de Brasilia |
DE.

OBS: Na hipétese de ndo haver expediente na data fixada, ficara a sesséo adiada para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposicdes em contrario.

PARTE ESPECIFICA

As seguintes DefinicBes da Parte Especifica deverdo complementar, suplementar ou modificar as
informacdes constantes na Parte Geral. Havendo divergéncia entre as informagdes constantes na
Parte Geral e as DefinicBes da Parte Especifica prevalecerdo as ultimas.

Numero do Item da Parte - e
Defini¢cbes da Parte Especifica.

Geral.
i POR GRUPO
8 POR I TEM
FORMA DE 5 _
APRESENTACAO 21 POR GRUPO, para o(s) grupos:
DA PROPOSTA e POR ITEM, para os itens: ,
observadas as condic¢des definidas neste Edital e anexos.
HGLOBAL
i EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
'H EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
REGIME DE .
~ 2.2. n EMPREITADA INTEGRAL
EXECUCAO _
A TAREFA
n FORNECIMENTO
CRITERIO DE
JULGAMENTO E .
3 'HMENOR PRECO GLOBAL: Intervalo minimo de R$ 100,00 (Cem)

INTERVALO DE
3.1e 27 | Reais

DIFERENCA
ENTRE OS
LANCES
Unidade Orgcamentaria: 01101 i Assembleia Legislativa
~ Subacdo: 000011 i Atuacdo Legislativa no Estado do Maranhéo
INFORMACOES ~
o 4.1 (MANUTENGCAO)
ORCAMENTARIAS o
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 Recursos Ordinarios do Tesouro
Natureza da despesa: 44.90.51.00
. i Poderdo participar empresas em consorcio, observadas as normas
CONSORCIO 7.8

constantes no item 7.8 e seus subitens da Parte Geral deste Edital.
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'H N&o poderdo participar desta licitacdo consorcio de empresas,
qualquer que seja a sua forma de constituicdo. A vedacéao a participacao
de consoércio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto
licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um
namero amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de
pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o minimo
exigido no tocante a qualificacdo técnica e econdmico-financeira, ndo
implicando em qualquer limitagéo quanto a competitividade.

VALIDADE DA 10 A proposta comercial tera validade minima de 90 (noventa) dias, a
PROPOSTA contar da data da abertura da sessao publica.
i ABERTO
MODO DE 26
DISPUTA
'HABERTO E FECHADO
'H Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta
Comercial ou no Cartério competente, conforme o caso, do:
CAPITAL SOCIAL
OU PATRIMONIO 41.3.2. 'H capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do
LiQuIDO valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente.
QUAITIFICAC;AO 421 Conforme Termo de Referéncia item 10 QUALIFICACAO TECNICA
TECNICA DAS LICITANTES.
PROVA DE 51 H NAO
CONCEITO: N SIMi Prazo Conforme Anexo | do Termo de Referéncia
A NAO
VISITA TECNICA: 52 'H SIM - FACULTATIVA, podendo ser s'ubstituido por declaragéo de ciéncia,
na forma do item 11 VISTORIA TECNICA do Termo de Referéncia,
anexo | do presente edital.
Integram este Edital, e dele fazem parte, além dos Anexos mencionados
na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:
ANEXOS 85 ANEXO | i TERMO DE REFERENCIA

ANEXO II'T MINUTA DO CONTRATO
ANEXO IIl'i PLANILHA ORCAMENTARIA
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PARTE GERAL
SECAO | - DO OBJETO

1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisicdo de
uma solucéo integrada de gestédo de recursos humanos, incluindo licenca perpétua de uso de
software, servicos de implantacéo, instalagdo, parametrizacdo, customizacdo (adequacdo dos
programas aos processos administrativos do Contratante), conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Anexo | i Termo de Referéncia.

1.1. Havendo divergéncia entre as especificacfes deste objeto descritas no
COMPRASNET e as especificacfes constantes deste Edital, serdo consideradas
como validas as do Edital, sendo estes a que os licitantes deverdo se ater no
momento da elaboracdo da proposta.

2. A Parte Especifica determinara:
2.1. aforma de apresentacdo das propostas, que poderé ser da seguinte forma:

2. 1MENOR PRE¢O POR GRUPO (grupo de
apresent a- «o daauta-sp aodiptante B pasticipacdo em quantos
grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens
que o compdem.

212. MENOR PRE¢O POR | TEM: Para esta
p r o p ofacul@-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu
interesse.

2.1.3. MENOR PRECO POR GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de
apresentacdo de propostas faculta-se ao licitante a participagdo em gquantos
grupos e itens forem de seu interesse. Em se tratando de GRUPO, o licitante
devera oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2.1.4. MENOR PRECO GLOBAL. Para esta forma de apresentacéo de proposta
a licitante apresenta proposta para todo o objeto ou servico,

2.2. o regime de execuc¢do, quando a natureza do objeto for contratacé@o de servico.

3. A Parte Especifica determinara o critério de julgamento empregado na sele¢do da proposta
mais vantajosa para a administracdo, que poderdo ser menor pre¢co ou maior desconto.
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3.1. A Parte Especifica também determinara o intervalo minimo de diferenga de valores
ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

SECAO Il - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

4.1. Na Parte Especifica deste Edital e constam as informacdes orgcamentarias por onde
correrdo as despesas.

SECAO Il - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5. Poderéo participar deste Pregéo as interessadas estabelecidas no Pais, que satisfacam as
condicbes e disposi¢cbes contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto a
documentacéo, que desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto deste Pregéo,
previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e
no sitio: https://www.gov.br/compras

5.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar deste Pregao
deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, informando-se a respeito do
funcionamento e regulamento do sistema.

5.2. licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
0s atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncédo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacdes inerentes a este Pregéo.

5.4. Informagbes complementares sobre o credenciamento poderdo ser obtidas pelo
telefone: 0800 978 9001 ou através do sitio: https://www.gov.br/compras

6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

7. N&o poderéo participar deste Pregdo:
7.1. proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma

da legislacédo vigente;
7.2. que ndo atendam as condi¢fes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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7.3. estrangeiros que ndo tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

7.4. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolucéo ou liquidacao;

7.4.1. Nos casos em que 0 empresario esteja em recuperacao judicial ou
extrajudicial, podera participar desde que apresente o plano de recuperacdo
homologado em juizo.

7.5. quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no art. 9° da Lei n°
8.666/93;

7.5.1. Entende-s e por ipadiretpa- @o qiue alude o
8.666/93 a participagcdo no certame de empresa em que uma das pessoas
listadas no mencionado dispositivo legal figure como sdcia, pouco importando o

seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitagdo ou mesmo a atuagéo no
processo licitatorio.

7.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas
gue tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem
representando interesse econémico em comum;

7.7. OrganizagBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenério).

7.8. Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participagdo de empresas em
consércio, deverdo ser observadas as seguintes normas:

7.8.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular
de constituicdo de consorcio, apés declaragdo do vencedor, com indicacdo da
empresa-lider que deverd atender as condi¢des de lideranga estipuladas no
edital e sera representante das consorciadas perante a Administragao;

7.8.2. Cada empresa consorciada devera apresentar a documentacdo de
habilitacao exigida no ato convocatorio;

7.8.3. A capacidade técnica do consércio sera representada pela soma da
capacidade técnica das empresas consorciadas;

7.8.4. Para fins de qualificacdo econémico-financeira, cada uma das empresas
devera atender aos indices contabeis definidos no edital e quanto ao capital
social exigido, devera ser comprovado pelo somatério dos capitais das empresas
consorciadas, na propor¢do de sua respectiva participacao.

7.8.5. O capital do consorcio sera calculado da seguinte forma:
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a) Cada percentual de participacdo sera multiplicado pelo capital social
minimo;

b) Os resultados assim obtidos serdo comparados com os respectivos
capitais de cada um dos membros do consoércio, que deveréo,
individualmente, comprovar capital maior ou igual ao valor obtido no
subitem 7.8.4.

7.8.6. As empresas consorciadas ndo poderao participar, na mesma licitacéo, de
mais de um consoércio ou isoladamente;

7.8.7. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas
obrigag6es do consorcio nas fases de licitagdo e durante a vigéncia do contrato;
7.8.8. No consércio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera,
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 7.8.1;
7.8.9. Antes da celebracao do contrato, devera ser promovida a constituicdo e o
registro do consércio.

SECAO IV - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8. A licitante dever4 encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de
habilitacdo exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, até a data e
horario marcados para abertura da sessdo pulblica, quando entdo encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitacao.

8.1. A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrdnico, o valor com
no maximo 2 (duas) casas decimais apés a virgula ou percentual de desconto, ja
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes
da execucgdo do objeto, na forma definida na Parte Especifica deste Edital.

8.2. A licitante devera declarar, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta em conformidade com
as exigéncias do Edital.

8.3. A licitante devera declarar, em campo proprio do Sistema, sob pena de inabilitacéo,
gue ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢éo de aprendiz,
a partir dos quatorze anos.

8.4. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo ou a
conformidade da proposta sujeitara a licitante as sanc¢ées previstas neste Edital.

8.5. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
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8.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacao de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

8.7. N&o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacao entre as
propostas apresentadas, 0 que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos
de negociacéo e julgamento da proposta.

8.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso
publico apds o encerramento do envio de lances.

9. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sang¢des previstas nesse Edital.
9.2. Até a abertura da sessao publica, a licitante podera retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitacdo anteriormente encaminhados.

10. As propostas terdo validade de 90 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sesséo
publica estabelecida neste Edital, salvo disposi¢cdo em contrario na Parte Especifica do Edital.

10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratacao,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitacdo, sem que tenha sido
tempestivamente impugnado o presente edital, implicard na plena aceitacdo, por parte dos
interessados, das condi¢des nele estabelecidas.

12. Objetivando agilizar a formalizagdo do contrato, o proponente devera informar na proposta
ajustada enviada apds a fase de lances, o nome do representante que assinara o contrato, bem
como o n.° do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, devera ser apresentada fotocépia
autenticada de documento habil que comprove sua legitimidade.

SECAO V - DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13. A abertura da sessao publica deste Pregao, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e
na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio: https://www.gov.br/compras.

13.1. Os fornecedores deverdo permanecer logados e aguardando o inicio dos trabalhos por
até meia hora (30 trinta minutos) além do horario estipulado para inicio da sesséo. Apos esse
prazo ndo havendo inicio da sessao a mesma devera ser remarcada com ampla divulgacao.
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13.2. Aberta a sesséo publica virtual do certame, as propostas de precos serdo irretrataveis,
ndo se admitindo retificacdes ou alteragdes nos pre¢os ou nas condi¢des estabelecidas, salvo
quanto aos lances ofertados, na fase prépria do certame.

13.3. Apos a abertura da sesséao publica virtual ndo cabera desisténcia da proposta, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

13.4. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

14. Durante a sessdo puUblica, a comunicacdo entre 0 Pregoeiro e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrdnico.

15. Cabe a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante a sesséo publica
do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

15.1. E obrigac&o do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas apos a
suspenséo da sessdo. A suspensao da sesséo, data e hora de retorno serdo comunicadas
a todos através do Chat e quando possivel também sera realizada a suspensao da sesséo
via sistema.

SECAO VI - DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

16. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

16.1. O Pregoeiro devera suspender a sesséo publica do Pregdo quando constatar que
a avaliacdo da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.°
10.024/2019, ira perdurar por mais de um dia.

16.1.1. ApOs a suspensdo da sessdo publica, o Pregoeiro enviara, via chat,
mensagens as licitantes informando a data e o horario previstos para o inicio da
oferta de lances.
17. Somente as licitantes com propostas classificadas participaréo da fase de lances.
17.1. O Pregoeiro ndo podera desclassificar propostas em razdo da oferta de valores acima
do preco inicialmente orcado pela Administracdo na etapa anterior a formulacéo de lances

(Acorddo TCU n.° 934/2007- 1.2 Camara).

SECAO VIl - DA FORMULACAO DE LANCES
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18. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do
horario e valor consignados no registro de cada lance.

18.1. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

19. A licitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ela ofertado e registrado no sistema. e conforme as regras estabelecidas no edital
sobre lances de valores ou de desconto, bem como os intervalos minimos de diferencga.

20. Durante o transcurso da sesséo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

21. Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento seréo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

22. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

23. Se ocorrer a desconexao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrénico
permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos
atos realizados.

24. No caso de a desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo do Pregédo serd suspensa automaticamente e tera reinicio somente ap0s comunicacgao
expressa aos participantes no sitio : https://www.gov.br/compras

25. A Parte Especifica definira o0 modo de disputa, que podera ser:

25.1. Modo de Disputa Aberto:

25.1.1. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrdnico quando o modo
de disputa for Afabertoo, apresenta-«o de
licitantes, com prorrogacdes.

25.1.2. A etapa de lances da sesséao publica tera duragéo de dez minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.
25.1.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances
intermediérios.

25.1.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente.

25.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagédo automatica
pelo sistema, poder4d o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,
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justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da
consecucédo do melhor preco.

25.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:

25.2.1. Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletrdnico o modo de
di sputa fAaberto e fechadodo, em que os | ici
sucessivos, com lance final e fechado.

25.2.2. A etapa de lances da sessdo publica ter4 duracgdo inicial de quinze
minutos. ApGs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente
dos lances, ap0s o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

25.2.3. Encerrado o0 prazo previsto no item anterior, o sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
precos até dez por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste
prazo.

25.2.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances, na ordem de classificacdo, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

25.2.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.

25.2.6. Ndo havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

25.2.7. Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa
de lance fechado atender as exigéncias de habilitacao.

26. O intervalo de diferenca entre os lances sera definido na Parte Especifica.
SECAO VIII - DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

28. Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classificada néo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem
classificada, proceder-se-a da seguinte forma:
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28.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema,
apresentar uma Uultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado,
situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para
a contratacdo, sera adjudicado em seu favor o objeto deste Pregéo;

28.2. Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondic¢do anterior, o sistema, de forma automatica, convocara
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situacdo descrita nesta
condicdo, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

28.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigdo, o sistema
fard um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;

28.4. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaird do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.° 123/2006;

28.5. Na hipotese de ndo contratagdo nos termos previstos nesta Se¢éo, o procedimento
licitatério prossegue com as demais licitantes.

SECAO IX - DA NEGOCIACAO

29. O Pregoeiro podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para
a contratacdo e as demais condi¢Bes estabelecidas neste Edital.

29.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

SECAO Xi DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

30. Alicitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta

de prego adequada ao ultimo lance, em arquivo Unico, noprazoi ndi cado no t - pico fADA
DO CERTAME®ntado da convoca-«o efetuada pelo Prego:
Anexod0 no sistema Compr as na@aminhanirtmporseanail§ exqete semi t i do o
expressamente determinado pelo Pregoeiro.

30.1. A Proposta de Precos deverd ser enviada devidamente preenchida, em um dnico

arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como,

i Worfidbbx,&¢ e |l iAdobe Reader o ou ABROfficeodo, podendo ai
licitante.

12

Palacio Manuel BeckmaAy. Jerdnimo de Albuquerque, s/n, Sitio Rangedor, BBBMA, Sdo Luis/MAI CEP 65.074750



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Nucleo de Instalacéo Predial

302.0s documentos remetidos por meio da op-«o0 AENvVI
poderéo ser solicitados em original ou por cépia autenticada a qualquer momento, em prazo

a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

30.3. Os originais ou coépias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser

encaminhados: Palacio Manuel Beckman - Av. Jerébnimo de Albuquerque - Sitio do

Rangedor - Calhau S&o Luis - Maranhdo - CEP: 65071-75030.

30.4. Demais documentos e/ou exigéncias estardo dispostos na Parte Especifica deste

Edital.

31. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documenta¢éo indicada nesta
secao, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste Edital.

32. O Pregoeiro examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do preco
ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as especificacdes técnicas
do objeto.

32.1. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar prego final
superior ao preco maximo fixado (Acérdao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que
apresentar preco manifestamente inexequivel.

32.1.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pre¢os global ou
unitérios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
0 ato convocatdrio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto
guando se referirem a materiais e instalagcdes de propriedade do préprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgéo.

32.2. O Pregoeiro poderé solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do Orgdo Requisitante ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para
orientar sua decisao.

32.2.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sesséo
publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em
ata;

32.3. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,

por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de
ndo aceitacdo da proposta.
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32.3.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitacdo justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

32.3.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro,
destacam-se 0s que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacdes
pertinentes, a exemplo de catélogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrbnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.

32.4. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

32.5. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade
de remuneragéo.

SECAO XI - DA HABILITACAO

33. Como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condicbes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participac&o no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

33.1. SICAF;

33.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

33.3. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também
de seu s6cio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

33.3.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

33.3.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
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33.3.1.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a
sua desclassificagéo.

33.3.2. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicéo de participacéao.

33.3.3. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

34. Caso atendidas as condi¢bes de participacdo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitacdo juridica, a
regularidade fiscal, & qualificacdo econdmica financeira e habilitagdo técnica, conforme o
disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

34.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢bes
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior & data prevista para
recebimento das propostas;

34.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentacao da proposta, a respectiva documentacéo atualizada.

34.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacéo do licitante, exceto se
a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certidfes feita pelo Pregoeiro lograr
éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024,
de 2019.

33.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessérios a confirma¢édo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante
sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de designado
nocampoi DADOS DO NMHEROD Aena de inabilitagéo.

35. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver didvida em relagdo a
integridade do documento digital.

35.1. Os originais ou cOlpias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados para o Palacio Manuel Beckman - Av. Jerdnimo de Albuquerque - Sitio do
Rangedor - Calhau S&o Luis - Maranh&o - CEP: 65071-75030.

36. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.
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37. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

37.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centraliza¢do do recolhimento dessas contribuigdes.

38. Ressalvado o disposto no item 8.5, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagcao:

39. Habilitagao juridica:

39.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

39.2. Em se tratando de microempreendedor individual i MEI: Certificado da Condi¢éo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacéo
da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

39.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

39.4. inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;

39.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

39.6. No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

39.7. No caso de agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf i DAP ou DAP-P
véalida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n. 7.775, de
2012.

39.8. No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS i CEl, que
comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucédo
Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
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39.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizacao;

39.10. No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente.

39.11. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracfes ou da
consolidacédo respectiva;

40. Regularidade fiscal e trabalhista:

40.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

40.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

40.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
40.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidag¢édo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n°®5.452, de 1° de maio de 1943,

40.5. prova de inscricdo no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto desta licitagdo;

40.6. prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,
emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega da proposta, quando nao vier
expresso o prazo de validade, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos e
da Divida Ativa,

40.7. prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante,
emitida até 90 (noventa) dias antes da data de entrega da proposta, quando néo vier
expresso o prazo de validade, mediante a Certiddo Negativa de Débitos Municipais
relativos a Certidao Negativa de Débitos Municipais e a Divida Ativa relativo ao ISS/TLF.
40.8. quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n.
123, de 2006, a licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentacéo
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
que serdo subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda que exista alguma
restricao.

41. Qualificacdo Econdmico-Financeira:
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41.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacéo judicial e extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, com data ndo excedente a 90 (noventa) dias de
antecedéncia da data de apresentacdo da documentacdo de habilitacdo, quando nédo
estiver expresso o prazo de validade.

41.1.1. No caso de certidao positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o
licitante dever4 apresentar a comprovacdo de que o0 respectivo plano de
recuperacao foi homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lein.©11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitacdo.

41.2. balango patrimonial e demonstracdes contdbeis do Udltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacéo da proposta;

41.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacéo de balango patrimonial e demonstragcfes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

41.2.2. é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

41.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme disp&e o artigo
112 da Lein°5.764, de 1971, ou de uma declaragéo, sob as penas da lei, de que
tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

41.3. O balango patrimonial disponivel no SICAF ou enviado no lan¢gamento da proposta,
devera comprovar:

41.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1;

41.3.1.1. Para facilitar a analise boa situacdo Econdmica e Financeira da
Empresa em poder contratar com a Administracé@o, solicitamos que a
empesa apresente meméria de calculo, devidamente assinado por um
Profissional da Contabilidade devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, aplicando férmulas dos indices dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
extraidos do dltimo balango do Exercicio Financeiro, da seguinte forma:
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LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante +
Passivo N&o Circulante

SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

41.3.1.2. A ndo apresentacdo da memdria de céalculo ndo leva a empresa
a sua inabilitacédo;

41.3.1.3. Caso a licitante apresente algum dos indicies supra igual ou
inferior a 1, podera ser solicitado documentacdo complementar com
vistas a comprovar a sua qualificagdo econdmico-financeira para fins de
habilitacéo no certame

41.3.2. A Parte Especifica discriminara a exigéncia ou ndo de Patriménio Liquido
ou Capital Social;
42. Qualificacdo Técnica:

42.1. As exigéncias de qualificagcdo técnica dos licitantes serdo aquelas discriminadas na
Parte Especifica deste Edital.

42.2. documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, para atendimento
de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, de acordo com a natureza do
objeto.

43. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

43.1. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilita¢&o.

44. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo
no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera
ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pela
licitante, mediante apresentacédo de justificativa.

45. A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacdo das licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
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cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo
prazo para regularizagéo.

46. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspender 8 a sess«o0, informando no fAchato a
47. Seréa inabilitado a licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

48. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacdo da proposta subsequente.

49. A licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto é, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitagdo, além da aplicagcdo das sang¢fes cabiveis.

49.1. Ndo havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitagcdo, a
inabilitacdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m)

suficiente(s) para a habilitacdo da licitante nos remanescentes.

50. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, a licitante sera
declarada vencedora.

SECAO XIl - DA AMOSTRA

51. A exigéncia de amostra serd aquela discriminada na Parte Especifica deste Edital.

SECAO XIII - DA VISITA TECNICA
52. A exigéncia de visita técnica serd discriminada na Parte Especifica deste Edital.

52.1. O atestado de vistoria, caso exigido, podera ser substituido por declaragao emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, que conhece as condi¢des locais para
execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicBes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que
nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas
técnicas ou financeiras com a contratante.

SECAO XIV - DO RECURSO
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53. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrird prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer
licitante poderd, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua
intencdo de recurso.

53.1. Afalta de manifestacdo no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto
a licitante vencedora.

53.2. O Pregoeiro examinara a inten¢éo de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo proprio do sistema.

53.3. A licitante que tiver sua intencdo de recurso aceita devera registrar as razées do
recurso, em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazfes, também via sistema, em igual
prazo, que comegcara a correr do término do prazo da recorrente.

54. Para efeito do disposto no 8§ 5.° do artigo 109 da Lei n.° 8.666/1993, fica a vista dos autos do
processo administrativo em epigrafe, franqueada aos interessados.

55. As inten¢des de recurso ndo admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro seréo
apreciados pela autoridade competente.

56. O acolhimento do recurso implicard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

SECAO XV - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
57. A sessdao publica podera ser reaberta:

57.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sesséo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sesséo publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

57.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou néao
comprovar a regularizacéo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 8§1° da LC n° 123/2006,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

57.3. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sesséo reaberta.

57.4. A convocacédo se dara por meio do sistema eletrénico ( i ¢ h arhad de,acomlo com
a fase do procedimento licitatério.

57.5. A convocacdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

SECAO XVI - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
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58. O objeto deste Pregdo sera adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipétese em que a adjudicagéo cabera a autoridade competente para homologacéo.
59. A homologac&o deste Pregdo compete a Autoridade Competente do Orgédo Requisitante.

SECAO XVII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

61. O vencedor do certame sera convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocagdo, sob
pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢bes previstas neste Edital.

61.1. Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada
pelo fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compativel com
os termos deste Edital.

62. O prazo para a assinatura do contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo interessado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo 6rgdo Contratante.

63. Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-4 por meio do SICAF e de outros meios
se a licitante vencedora mantém as condi¢fes de habilitag&o.

SECAO XVIII - DAS SANCOES

64. A licitante sera sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Assembleia
Legislativa do Maranhé&o e sera descredenciado no cadastro de fornecedores da Assembleia
Legislativa do Maranhao, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de multa de até 30% do
valor estimado para a contratacdo e demais cominac¢des legais, nos seguintes casos:

64.1. Cometer fraude fiscal;

64.2. Apresentar documento falso;

64.3. Fizer declaracéo falsa;

64.4. Comportar-se de modo inidéneo;

64.5. Nao assinar o contrato no prazo estabelecido;

64.6. Deixar de entregar a documentacédo exigida no certame;
64.7. Ndo mantiver a proposta.

65. Para os fins da Subcondicao 64.4, reputar-se-ao iniddneos atos como o0s descritos nos artigos
90, 92, 93, 94, 95 e 97, da Lei n.° 8.666/93 e a apresentacdo de amostra falsificada ou

deteriorada.

SECAO XIX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL
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66. Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica, qualquer pessoa,
fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste Pregdo mediante peticdo a ser
enviada exclusivamente para o endereco eletrdnico indicado no tépico ADADOS
CERT A ME®&as 18 horas, no horério oficial de Brasilia-DF.

67. Acolhida a impugnacao contra este Edital, serda designada nova data para a realizacao do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das
propostas.

68. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias Uteis antes
da data fixada para abertura da sessdo publica, exclusivamente para o endereco eletrénico
indicado no t-pico A DAdEAS18Dhdas, O&Herard MfEial de Brasilia-
DF.

69. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugna¢des o Pregoeiro sera
auxiliado pelo setor técnico competente.

70. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

70.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacgéo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

71. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas no mural do Comprasnet e
no site da CPL e vinculardo os participantes e a Administracéo.

SECAO XX - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

72. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizac&o estédo previstos no Termo
de Referéncia, Anexo |, do presente Edital.

SECAO XXI - DAS OBRIGACOES

73. As obrigacBes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia,
Anexo |, do presente Edital.

SECAO XXII - DO PAGAMENTO

74. As condicBes de pagamento estédo previstas no Termo de Referéncia, Anexo |, do presente
Edital.

SECAO XXIII - DISPOSICOES FINAIS

75. A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este Preg&do por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, e revogar o certame por considera-
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lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e
fundamentado.

75.1. A anulacao do Pregéo induz a do contrato.

75.2. As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

76. E facultado ao Pregoeiro ou & autoridade superior, em qualquer fase deste Pregéo,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de informagédo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para
fins de classificacdo e habilitacéo.

77. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que nédo alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficicia para fins de classificacdo e habilitacao.

77.1. Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, eles serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregéo.

78. Os documentos eletrbnicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n.° 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando-se o
envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

79. Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situacao do art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposi¢fes relativas as microempresas e empresas de pequeno porte.
80. Nos casos de divergéncia ou divida entre o texto do TERMO DE REFERENCIA e o texto do
Edital, prevalecerd, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.

81. Este Pregao podera ter a data de abertura da sessao publica transferida por conveniéncia
do CPL, sem prejuizo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.° 10.520/2002.

82. Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitios
www.comprasgovernamentais.gov.br e https://www.al.ma.leg.br/licitacoes/.

83. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1.° de agosto de 2013
(Lei Anticorrupcéo), que dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos lesivos contra a Administracdo Publica, em especial, ao constante
no art. 5.9 inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatérios, indicando que qualquer
indicio de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicara aos envolvidos as
penalidades previstas ho mencionado diploma legal.

84. Em se tratando de certame que seja para aquisi¢do de bens de natureza divisivel, que possua
cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratagdo de microempresas e empresas
de pequeno porte:
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84.1. Na hipotese de nao haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota
principal.

84.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacéo
das cotas devera ocorrer pelo menor preco.

84.3. Nas licitagBes por Sistema de Registro de Preco ou por entregas parceladas,
0 instrumento convocatorio devera prever a prioridade de aquisicdo dos produtos
das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for
inadequada para atender as quantidades ou as condicbes do pedido,
justificadamente.

SECAO XXIV - DOS ANEXOS
85. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros
porventura mencionados na Parte Especifica deste Edital:

85.1. Anexo | - Termo de Referéncia;
85.2. Anexo Il - Minuta do Contrato;

85.3. Anexo Il i Planilha Or¢camentaria.
SECAO XXV - DO FORO
86. As questdes decorrentes da execuc¢do deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca de S&o Luis, Estado do

Maranh&o, com exclusé@o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Luis - MA, 26 de outubro de 2021.

Fernando Fillipe Santos Marques
Assistente Legislativo Administrativo
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ANEXO | TERMO DE REFERENCIA

SUMARIO DO TERMO DE REFERENCIA SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

1. OBJIETO coiiiieiiecicieieieceiet ettt ssaeies oeaeaes s ettt neaeies eaeteten et .27
2. JUSTIFICATIVA coooeeeeeeeeeeececeeeet etetetetetetes s eeeeensesaeanas eaeasasaetetesesesesesessnanns senenenesassseneeen, 27
3. FUNDAMENTAGAO LEGAL .....ooevvieiieiiieeieiieie aveeeieieeesaeeseeeaesennaes avenaeissessssesasesaesesenaeans .29
4. DESCRICAO DO OBJIETO ...ooiiiieiiecieeeeieeeiete eteeeeteeeene et eseteenaiens eevevesesteseeseaeessenenanees aeaees 29
5. ESPECIFICAGOES .....cocoovoooeeeoeeeeecie eeeeeeeieeete e te et esennes ovenrsaeasasasaeiesasesesanins aevevesinnnanns 46
6 CRITERIO DE JULGAMENTO E ACEITACAO DA PROPOSTA ....cooiuiviieeeeeeeeens aevevevennnanns 71
7 REGIME DE EXECUGAO ......cooviiiiiicciieies oottt eeeeeesenets eeeiesesss e ene e anaenas 71
8  DAS CONDICOES PARA EXECUGCAQO DOS SERVICOS .....cocueeveveveieeieeieees eeeveieeseeeseneeenenens 71
9 CRITERIOS DE MEDIGAO ...ococvvvieiecceeeees aeeeteteteeesesesesesseseseeies eaeassetesssssesesesensnennnes v 72
10 QUALIFICAGAO TECNICA DAS LICITANTES  ..ooceicececieeeeeeete aevevesevevenneesaeae e, .75
11 VISTORIA TECNICA .ocooiceieceeeeceieiee aeteveee e aes s s s enenee eveeeaeses s enes e senenae evenaeeas 77
12 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA ...oouiviiiteieieeeieteteeeeenes evevesessseessseesesesess evesesesasesinnnans 77
13 OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE | ALEMA ..ooviviveiieieieeeeeeeeeeeis cvveeeeteeee e esesenenens oo 89
14 DAS SANGOES ......oooiiiieeteeeceiet oottt e et ies eraetes e nee raerenenaeiennan 90
15 DA PROPOSTA DE PREGOS ......ooouiieiieceeieiieeies eeeeeeteeeeaeeseesaesesesaeies avaeiesesessesessaesesenaeias 92
16 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO .....ovviiiicercieetees aeveteteiesesesesesessessnanses svesesesssssasenns 92
17 DA GARANTIA CONTRATUAL ...oooreieiectceeteeeetetenee aveveveseseseseeeseseeteiesens aevesesesesessneseseneneees 93
18 UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO DO TERMO DE REFERENCIA .................. 94
ANEXO | i MODELOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA ...oooiiiiiiiiicceeeccee eveeeeeseeeee e, 97
ANEXO Il i MODELO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO ....ccocevevevevevererereeeniees cvevereeeseeaeieaennns 101
ANEXO Il i ENCARGOS SOCIAIS ....oovrrvieiieieieeeeieets aeteeeeeseseeesaeeseeseieies auetesssesesssesesensnesenenes 105
ANEXO IV T BDI cooooieiicecieieeeceieieis oottt tennas aevesasieses s ses s sennas evraetes s 108
ANEXO Vi MODELO CARTA PROPOSTA COMERCIAL ......ccooveeeueieeceierenes eveeeeeeeseeee s 111
ANEXO VIi MODELO INDICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO ....cccvoveveveveeeeecceees eeeeeeienenen, 113
ANEXO VII i LEGISLAGAO TRABALHIST A....ooviiieiieieeieeeiies evevetesesesesenesesseesesans avteessssssssinns 115
ANEXO VIl i MODELOS DE DECLARAGAO DE VISTORIA AO LOCAL / DECLARAGAO DE NAO
REALI ZAGAO DE VISTORIA. ..ooiieiieieecieieeeeeets coeeeveeeeeseseesennienens eaesesenasiesensesenenasenen aansns 117
ANEXO VIl -Ai MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA AO LOCAL ....c.cooevurereeeeeeeenes v, 118
ANEXO VIl -Bi MODELO DE DECLARAGAO DE NAO REALIZAGAOQ DE VISTORIA. ....ccccevvaee. 119
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TERMO DREFERENCIA

1. OBJETO

1.1. FORNECIMENTO E INSTALAGQASISTEMAOTOVOLTAICO CONECTADO A
REDESFCRNO EDIFICIO SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DCOMZBMNHA
POTENCIA MINIMA TOTAL DE 800 KWP (OITOCENTOS MAIC@ETIERVICO
CONTINUADO DE AFERICAREREORMANCE COM MANUTENCAO DA USINA PELO
PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

1.2. OSFCROMPREENDE O FORNECIMENTO, MONTAGEM, COMISSIONAMENTO E
ATIVACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A EFETIVACAO DO ACESS(
JUNTO A @NCESSIONARIA DE ENERGIA, O TREINMARESUPORTE TECNICO,

NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES CONERINEHRI/ND DE REFERENCIA

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A instalacdode sistema de energia solar fotovoltaiconectado a redeem
coberturas de¢lhado e estruturametdd I RS Saidl OA2y Il Y$¢¥(i2 R2
para ser instalado na Sede da Assembleia Legislativa do Estado do Matanhao,
como objetivootimizar o padrdo de qualidade existente nas instala¢cfes fisicas da
ALEMApermitindo a redug&o no custo de energiatricaconvencional, resultando
assim em uma construcdo moderna e sustentavel.

2.2. Além disso, a necessidade de encontrar alternativas para implantacdo de uma
nova matriz energética, que possibilite redugcdo da conta de energia elétrica
fornecida pela concessionarBQUATORIAL MARANHAO e tqunbém promova o
uso de energias limpas e renovayaisnduza op¢ao pela aquisdo de geradores
fotovoltaicos para implantacdem areas de estacionamento eoberturasda sede
da ALEMA.

2.3. Apés a RESOLUQAO NORMATIVA N° 482, de aBritl de 2012, a ANEEL
estabelece as condicbes gerais para 0 acesso deogel@ACao e minigeracao
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distribuida aos sistemas de distribuicdo de energia elétrica, o sistema de
compensacdo de energia elétrica, e da outras providéncias. Apsissa a ser
possivel um cliente abasteadpor energia elétrica de uma determinada rede,
produzir energia de forma descentralizada e injetar na mesma.

2.4. Relacionase como vantagens e beneficios adicionais do objeto a reducédo de
custos, a reducdo de perdas por transmissatistribuicdo de energialétrica, ja
qgue a eletricidade € consumida onde é produzida, reducédo de investimentos em
linhas de transmisséo e distribuicdo, baixo impacto ambiental, ndo exigéncia de area
fisica dedicada; fornecimento de maiores quantidades aletricidade nos
momentosde maior demanda (ex.: o uso de ar condicionado € maior ao-di@ino
Brasil, quando h& maior incidéncia solar e, consequentemente, maior geracao
elétrica solar), rapida instalacao, devido a sua grande modularidade e curtos prazo
de instalacdo, aumentammdassim a geracao elétrica necessaria em determinado
ponto ou edificacdo, energia limpa, sustentavel e renovavel, instalacdo simples e
manutencao reduzida, energia de alta qualidade e com elewvanifiabilidade,
caracteristicas naulares que permitem amplcdes do sistema, ndo produzem
ruido nem emissdes que possam prejudicar o ambiente, recaercentualde CO2
emitidos para a atmosfera e menor dependéncia das falhas da rede elétrica publica.

2.5. A instalacdo de usinas fotovoltaicaspresenta uma medida defieiéncia
energeética com o intuito de diminuir o montante de energia elétrica demandado e,
portanto, reduzir despesas. Além do beneficio energéticondémico advindo da
utilizagdo da energia solar fotovoltaica, ha de se menciarmaraspectos de
sustentabiidade dessa fonte alternativa. A energia sdtdovoltaicaé renovavel e
com disponibilidade infinita, além de ndo emitir poluicdo ou gases de efeito estufa.

2.6. SAo listadosno quadroabaixo Editais de outros 6rgdos da Administra@éblica
utilizados como paradigma na elaboracdo do Termo de Referéncia por esta

Subdiretoria.
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ORGAO N° EDITAL
PROCURADORBERAL DE JUSTICA| Pregéo Eletrdnico N° 014/2018
MARANHAO
MINISTERIO DA DEFESA Pregéo Eletronico N° 00033/2019

Centro Gestor e Operacional do Siste
de Protecaala Amazonia

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTAIL Pregéo Eletronico N° 015/2019
GOIAS

FUNDACAO HABITACIONAL Licitacdo N° 2/2019

EXERCITOFHE

PODER JUDICIARIO PregacEletrénco N° 14/2019
Justica FederalSecaaludiciaria no Piau

CAMARA DOS DEPUTADOS PregaoHetrénico n. 31/20

3. FUNDAMENTAQAO LEGAL

3.1. O procedimento licitatério para o objeto deste termo sera disciplinado pela Lei
n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n® 8.666, 21 de junho
de 1993 Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela lei
complementar n°® 147, 07 de agosto de 2014 e Resolucdo Administrativa n®955 d
27 de dezembro de 2018

4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1. Fornecimento da solucdo completa e integradainstalacdo de um Sistema
Fotovoltaico Conectado a Red@HCRno edificio sede da Assembleia Legislativa do
Maranhdo, ALEMA, em S&o Lgi®IA, compreendendo a elaboragcédo do projeto
executivo, o relacionamento e aprovacao deste junto a concessiat@eaergia,
o fornecimento, montagem, comissionamento e ativacédatlos os equipamentos
e materiais, a efetivacdo do acesso junto a concessionaria de ensigjeana de
monitoramento em tempo realp treinamento e suporte técnico, nos termos das
especifcacdes constantes neste Termo de Referéocia pténcia minimadtal de

800 (oitocentos)kWp e servico continuado dafericdode performance com
29
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manutencdo da usina pelo periodo de 24 (vinte e quatro) mesess arease

quantitativos minimos desceasno quadro a seguir:
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ITEM | EXECUCAO TOTBE UM SISTEMA DE GERACAO FOTOVOICKMNERTADO A REBECRDE 800 kWpNA SEDPA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARA| UND. | QUANT.
COM FORNECIMENTO DE TODGEROSETOSSESTEMARECESSARIOSATERIAIS E MAO DE OBFSREIALIZADA

1 SERVICOS PRELIMINARES

11 CANTEIRO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO SERV.| 1,00

1.2 ELABORACAO E APROVAGAO NA EQUATORIALENPRGIETO EXECUTIVO DA DEIB@O kWp SERV.| 1,00

1.3 LAUDO ESTRUTURAL DAS INSTALACOES SERV.| 1,00

2. SERVIGOS BERNECIMENTO E INSTALAGCAO

2.1 SERVICO MORNECIMENTOINSTALACAO EHEEMENTO INMANOBRA E PROTECAO PARA CONEXAO DA USINA A REDE INCLUINO CJ 1,00
ADAPTACOBRECESSARIAS NO QUADRO DE CONEXAO

22 LINHA EETRICA DE CORRRENTERNADA, INCLUINDO CABOS, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, LEITOS, FIXAGAO E ACESSORIO{ CJ 1,00

2.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE PARALELISMO DOS INVERSORES cJ 1,00

2.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DO CONJUNTO DE INVERSORES cJ 1,00

25 FORNECIMENTO ESTMLAGCAO DO GERADOR CBEMPIA SER INSTALADO NAS COBERTURAS DOS BLOCCERRIRCIPALA/B/C E D/If kWp 648
INCLUINDO FIXAGCAO, SUPORTES, ELEMENTOS DE PROBECAGNAMENTO, INFRAESTRUTURANELERIE ATERRAMENTQ
EQUIPOTENCIALIZACAO, CABOS DE CORRENIEAE@ONEXOES.

2.6 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DO GERADOR COMPLETO A SEENNSSARADORAS PARA VAGAS DE ESTACIONAMETNO DO TIF kWp 152

LOCALIZADASA AREA DO ESTACIONAMENTO DA ENTRADA DOS VISITANTES E ESTACIONAMENTO DO AUDITRIRIANEERNANDC(
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FIXACAO, SUP@ST ELEMENTOS DE PROTECAO E SECCIONAMENTO, INFRAESTRUTURA, ELEMETO DE ATERRAMENTO E E
CABOS DE CORRENTE CONTINUA E CONEXOES.

3. SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIANEENTTD

3.1 | IMPLANTACAOEDSOFTWARE DE SUPERVISAO E MONITORA@SRTBNCLUINDO SUA INSTALACAO, PROGRABATIAMFIGURACAO [ SERV.| 1,00
ELEMENTOS DE CONTROLE

4, SERVICOS AUXILIARES

4.1 | TREINAMENTO SERV.| 1,00

42 |(5h/ ! a9b¢! 4%h a!{ . ! L[¢E SERV.| 1,00

4.3 | COMISIONAMENT®ERIFACAO E AVALIACAO DE BIPERIHO DSFCR SERV.| 1,00

5. SERVICOS PRNUTENCAB GARANTIA DE DESEMPENHO

5.1. | AFERICAO DE PERFORMANCEVBOIMTENCAO DA USINA PELO PERIODO DE 24 (VINTE EMESAEBRO) SERV.| 1,00

Quadro 1:Relacéo de Servicos e Fecimentos
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Os servicos compreender@s seguintes etapas basicas

Elaboracdo de projeto executivo, incluindo dimensionamento, memdteasalculo,
desenhos, especificacfes técnicas de materiais e equipamentos, laudos de avaliagac
estrutural e todos os deais documentos necessarios e suficientes para caracterizar
todos 0s servicos necessarios a execucao da instalacao;

Aprovacao do projeto e do pedidte acesso junto a concessionaria de energia elétrica e
demais aprovacdes necessarias para a perfeita e@ecdg objeto;

Fornecimento de todos os materiais de instalacdo (cabos, inversores, maédulos
fotovoltaicos, estruturas de fixacdo, terminatenectores etc);

Execucdo dos servicos de confeccdo das bases de concreto armado e montagem ¢
instalacdo de estruttas de suporte CARPORU equivalentes para estruturas das
coberturas,ncluindo paraambos,oscabos, inversoresnédulosfotovoltaicosetc.;
Configuragdes, testes,avaliagdo de desempenho do sistema incluindo o
comissionamento, medicdo da avaliacdo de skEmpenho, entrega técnica das
instalacdes, treinamento operacional e monitoramento remoto

9f I 02NI cen 2AsBU,; LINR2S (G2 4

Verificagédo e avaliacdo de desempertoon servigos continuadode manutencéo pelo
periodo de 24 (vinte e quatro) meses

O sistemadeverautilizar tecnologias das mais eficientes e atuais e que apresentem um

melhor custebeneficio para permitir economia nos custos mensais na fatura de energia

elétrica através da geracdo local de energia fotovoltaica enquadrada no regime de

compensagcé prescito no art 2°daREN ANEEL 482/2012 no qual a energia ativa produzida

é injetada na rede e posteriormente compensadasistema evera ser dimensionado para

gerar o maximo de energia possivel respeitando as limitag@gssireas disponibilizadas.

4.4.

O valao minimo da poténcia em corrente alternadiavera ser de&680 kW (seiscentos

oitenta mil Watt)
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Todo o fornecimento devera estar em perfeita conformidade com as especificacdes

detalhadas contidas no Item 5 e demais dispositivos deste Termo d&Raéer
4.6.

Detalhamento do Escopo

O escopo da contragdcompreendetodos os Itens eferenciadosno rol minimo

exemplificativo ddQuadro 1 detalhados nos subitens seguintes e complementados com as

Especificagcdes Técnicas do Item 5 e demais informacdes asniédte Termo de Referéncia

Novositens ndo contemplados inicialmente poderdo vir a ser incluidos, desde que

necessarios e indispensaveis para implementacdo da solucdo projetadadiante a

aprovacio da ALEMA e/ou CONCESSIONARIA.

4.6.1. Servicos Preliminardtem 1)

4.6.1.1. Canteiro, Mobilizacado e Desmabdcao(ltem 1.1)

Compreendea montagem das instalacbes do canteiro de sesviem local
designado pel&iscalizagdo, incluindo instalacdo de container para escritorio, banheiros,
vestiariose refeitdrioadequada para utilizacdo de seus funcionariosaggguarda de
ferramentas, mdéveis e utensiliosrquivos e dos demais materiais necessarios para
realizacdo dos servicoesponsabilizandge por sua seguranca e limpeza de acordo com
as normas vigentes

A Contrabda deveé se responsabilizar potodos os custos associados aos
servigos e as instalacdes durante as atividades relaciorada®cucdo do objeto da
contratacdo. Aagua e eletricidade serdo fornecidosnseustos pela Contratante na
quantidade necessaria apa execugdo @k servicos no entanto os custos e a
responsabilidade pela execucao das instalagdeartir dos pontos de conexao indicados
serdo de responsabilidade da Contrataddevendo as mesmas serem realizadas
conforme normas técnicas brasileirasiagleis.

Seréadisponibilizado pela Contratante espago para armazenamento temporério

dos equipamentos e acessorios que semgadicados na execucdo dos servicos. A
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Contratada devera providenciar o fechamento da area de armazenamento de maneira
adequada.

Devado ser providenciados meios de acesso provisorio as coberturas e vagas de
estacionamentopara a execucao dos servigos e transporte dos materiais. Tais meios
devem seguir as prescricé@as normas aplicaveis (técnicas e de seguranca do trabalho)

A Cotratada devera instalaem local designado pela Fiscalizacdo, placa de
identificacdoem modelo a ser fornecidoela ALEMAonde deverao ser visiveis e legiveis
ao publico, contendo o nome do empreendimento e 0s responsaveis pela exatngao
trabalhos.

A emis$io de demais documentoxomo PPRA, ARTs e demais documentos
necessarios também constam nesta etaod responsabilidade da Contratada.

A desmobilizacaanclui a limpeza do local e o restabelecimento das condi¢cdes

existentes previas a execucdo dos §ms.

4.6.1.2. Elaboracéo e aprovacao na Equatorial Energia do Maranhdo do Projeto Executivo

referente ao SFCR de 800 kWp (Item 1.2)

Elaboracdo de Projeto Executivo da usina, incluindo estudo de protecdo e
seletividade necessérios, considerando a subéstaxistente,os grupos geradores de
emergéncia e a entrada da usina fotovoltaica e ainda projeto civil das fundac¢des para
instalacdo do sistema quando em areas de estacionamento.

Para elaboracéo do projeto da solucéo de fixacdo dos modulos, a Contratesia
consideraras caracteristicas estruturais das edificacdes, seja por metmmigulta aos
projetos existentes dos edificios, seja por meio de novos levantameatgosampo
quando a informacdo necessaria ndo estiver disponivel. Qualoerferéncia da
solucdo de supte dos moédulos na estrutura dos edificiaependera de prévia
aprovacao da Fiscalizacao.

O projeto deve definir a disposicdo adequada do gerador fotovoltaico, tanto no

que se refere a distribuicdo dos modulos na cobertura quanto na orgivzdastrings
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(fileiras), de modo a minimizar as perdas de sombreamento. Deve prevebém,
corredores de acesso entre as fileiras de médulos para pernmitarautencéo e limpeza

A determinacdo dos arranjos dos modulos deve minimizar perdas devido a
mismatching (ndo homogeneidade entre a poténcia maxima de modulos individuais
GARsYGAO2a¢0 S YI v édosOniojEtd deve, alit®ajingnyizask R
perdas por temperatura, buscando, sempre que possivel, arranjos em guéddos

sejam submatidos a ventécao natural adequada.

A grovacdo de Projeto Executivo junto a concessionaria local de energia e nas
demais autoridades competentes.
O Projeto Executivo devera incluir:

a) Diagrama unifilares e multifilarescompreendendopara cadasituacao
todo sistemaemCe em CA

b) Plantas baixas e/ou cortes mostrando o caminhamento da infraestrutura
elétrica desde os modulos até o ponto de conexdo com a rede da
Equatorial Energia, o dimensionamento dos cabos (CC e CA) e da
infraestrutura(eletrocalha e eletrodutos), a latizacdo dos quadros CA e
CC, inversores, medidores e modulos fottaiobs. A planta deve incluir
tabela que detalhe o numero de mdédulos mEiring e nimero destrings
por sistema, relacionando essas informacdmsn o0s inversores e 0
numero destringspor MPPT dos inversores;

c) Plantas baixas e/ou corte das edificagOes, ilustrando a disposi¢do dos
modulossobre as coberturas e vagas de estacionamento com a indicagéo
de sua inclinag&o e orientacdo (azimyt@3sim omo a distancia entre as
fileiras para acessa manutencgao;

d) Detalhe de adaptacdo do quadro elétriexistente para permitir a conexao

do ramal proveniente do quadro de paralelismo dos inversores;
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e) Projeto executivo dos quadros CA e CC com dimensionamestcalss
componentes

f) Plantas de detalhe de stalacdo/fixacdo da infraestrutura de
caminhamento dos condutores elétricos;

g) Layout de sal@)de equipamentogs), inversores, quadro de paralelismo;

h) Memorial descritivo das solu¢cdes contendo as -caracteristidas
equipamentos que serao utilizados no @tw;

i) Memodrias de calculo de dimensionamento dos condutores CA e CC,
guadros CA e Cversores e protecoes;

j) Estudos de Protecéo e Seletividad®nsiderando os calculos de cufto
circuito presumidos nanterfacecom as instalagoes existentes e nos locais
de interesse para determinacdo dos dispositivos de protecédo na parte CA
e CQlo SFCR

k) Prgeto de SPDA Equipotencializacdo e Aterramentd®iagrama de
aterramento e equipotencializacdo de todas as massaguipamentos do
SFCRespecificando os condutoresseus diametros, pontos de conexao
com as massasequipamentos, DPS, barramentos de equipotencializacéo
e interconexdes com 0 sistema existerds;

) Projeto do Sistema de Supervisdo e Monitoramenfdagrama da
arquitetura com indicacao dos componentesgios de interligacéo e suas
referénciase Diagrama Esquematico &-CRnostrando todos os pontos
monitorados e/ou controlados.

NOTA O projeto executivo devera ser validado e aprovadeviamente
pela Fiscalizac&antes de ser submetido a avaliacdo da €amsionaria de
energia.

4.6.1.3. Laudo Estrutural das Instalacddtem 1.3)
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O Laudo Estruturdem o objetivo de comprovar que a sobrecarga gerada pelos
mddulos fotovoltaicog seus elementoguando fixados ensobertura serasuportadas
pelas estruturas da edia¢do (lajes, vigas, pilares e outros)

O Laudo Estrutural devera ser emitido encaminhado a Fiscalizacéo,
acompanhadodo registro de ART com memdria de calculo, no qual se ateste que a
solucdo de fixagdo dos modulatefinida no Projeto Executivo esta adegla a
capacidade de carga da cobertura

O Laudo Estrutural devera ser baseado no projeto estrutucal Blocos de
Edficios onde vao ser instaladosSFCRe na auséncia ou insuficiéncia dessass
levantamentos de campa seremrealizados pela Contratia, a qual deverdproceder
vistorias e testegjue julgar necessérias

Servicosle Fornecimento e Instalacéo (Item 2)
1. Servigo de Instalacdo de Elemento de Manobra e Proteg&o para Conex&o da Usine
a Rede incluindadaptacdes necessarias no Quadro de Conéixém 2.1)

Este servico compreende o fornecimento e a instalacdo de um tbsjde baixa
tensdo com as mesmas caracteristicas do disjuntor de saida para rede elétrica do Quadrc
CA com capacidade de interrupcdo de acordo com 0 maximo-cudaito presunido
nos quadros utilizados para conexdo com a rede elétrica (quadros de odnexa

Esse servico inclui, além do fornecimento e da instalacdo do disjuntor, as
adaptacdes necessariaso barramento do quadro, inclusdo de novos invélucros,
eventuais remanejam@os de disjuntoresfornecimento de barramentos ou cabos de
derivacdo, elementos de fixacdo e demadaptacdes necessariamcluindo todos os

materiais e acessorigsara realizacdo dos servigos.

4.6.2.2. Linha Elétrica de Corrente Alternada (Cidrluindo cabos, eletrocalhas,

eletrodutos, leitos, fixagdo e acessorios (It2ra).
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Este servico compreende o fornecimento e a instalacéo de todas as linhas elétricas
em CA (cabos e infraestrutura para sua distribuicdocaixas, dutos, bandejas),
dimensionadas no Projetéxecutivo

As linhas elétricas efBAtém o objetivo de fazer a ligées a partir da saida dos
inversores e destesom o quadrale paralelismo indo até o ponto de conexdo localizado
no lado secundario dos transformadores da Subestacao rebaixadora.

Nesseservico tambén estdo incluidos todos os elementos necessariagigorte,
fixacdo, conexdo, derivacdo dos cabos e elementmsm como intervencdo e
recomposicdo de pisps pavimentacdese sinalizagbes horizontais de vagas de
estacionamento

4.6.2.3. Fornecimento dnstalacéo d Quadro de Paralelismo dos Inversofésm 2.3):

Este item compreende o transporte, fornecimento e a instalacdo do quaelro
paralelismo dos inversoresnlocd a ser previstomo Projeto Executivo

Em razéo do transporte, 0s ensaios deves@rrepetidos no local destalacéo.

Os ensaios devem verificar:

a) A conexao dos condutores e funcionamento elétrico internos;
b) Isolagao;
c) Medidas de protecéo.

A Contratada devera, apos fixacado do quadro no local previsto, reatipaeado
de todos os cabs corectados a ele, incluindo alimentadores, circuitesminais (com
excecdo dos cabos de conexdo dos inversores) e cabaxupotencializacdo. As
conexdes devem ser feitas por meio de terminais adequpdos esse fim.

Com o quadro instalado energizalo, serdo efetuados testes de verificagéara
averiguar tanto o estado quanto o funcionamento de todos os componentesios do
quadro, como disjuntores, DPSncluindo multimedidor de grandezas elétricas
transformadores deorrente, dentre outos.

4.6.2.4. Fomecimento e Instalacdo do Conjunto de Inversditam 2.4)
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Esse servico compreende o transporte horizontal e vertical, o fornecimeato e
instalacéo dos inversores nos locais indicados no Projeto Executisodonmidade com
as prescricdes digginadaspelo fabricante.

Também estdo incluidos neste servigo o fornecimento e a instalacdo deasdas
linhas elétricas em corrente alternada (cabos e infraestrutura para sua distribuicéo
caixas, dutos, bandejas) para conexdo do conjuntoirdeersores ao quadrade
paralelismo bem como sua conexdo ao quadro, conforme dimensionamerfoojieto
Executivo.

A Contratada devera, apés fixacdo dos inversores no local previsto, realizar a
conexdo de todos os circuitos (cabos) conectados a eles) dmtlado em correrst
continua quanto em corrente alternada, assim como os cab&sjdgotencializagdo. As
conexdes devem ser feitas por meio de termirsiequados para esse fim.

4.6.2.5. Fornecimentee instalagcaado geradorcompletoa ser instaladonas Coberturado
Bloco Principad Blocos A/B/C E D/Effcluindofixacao suportes,elementosde protecéo
e seccionamentojnfraestrutura,elemento de aterramento e equipotencializacaocabos
de corrente continuae conexdegitem 2.5):

Esse servicgompreende o transporte vertical e hpontal, o fornecimento &
instalacdo da estrutura de suporte dos mdédulos sobre as coberturas, bem como
transporte, fornecimento e instalacdo dos modulos sobre os suportes, incltodds os
acessorios de fixaca@ sistema sera instalado sobre as coleais e telhas metélicas
apoiadas em laje, contendo a quantidade e arranjos necessarios de médulos.solares

Este item também compreende o fornecimento e a instalacdo de todhshas
elétricas em correnteontinua (cabos, conetores do tipo MC4 e infragfstra para sua
distribuicdo - caixas, dutos, bandejas), incluindo todos os elementos necessarios ao
suporte, fixacdo, conexao, derivacdo dos cabos e elementos para construgdo dessas
linhas.

Tambeém fazem p#e do escopo desse servigo o fornecimento e aaliagfiode:
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a) Quadros CC utilizados no gerador fotovoltaico;
b) SPDA e o sistema de equipotencializagdo/aterramento da usina
fotovoltaica.
4.6.2.6. Fornecimento e instalacédo do gerador completo a ser instalado em esisupara

vagas de estacionamento do tipo CARPORAlifmdas na area do estacionamento da
Entrada dos Visitantes e Estacionamento do Auditério Fernando Fatt@mdo fixacao,
suportes, elementos de protecdo e seccionamento, infraestrutielemento de
aterramento e equipotencializacéo, cabos de correrdatinua econexdegitem 2.6)

Esse servigo compreende o transporte vertical e horizontal, o fornecimento e
a instalacdo ds estruturas para vagas de estacionamento tipo CARPORTpara
instalacdo demaodulos sobre as coberturadas mesmas bem como trangorte,
fornecimento e instalacdo dos moédulos sobre os suportes, incluindo todos os acessoérios
de fixacdo0 sistema sera instaladalequadamentesobre as estruturas CARPOT, com 0s
modulos devidamente travadasvedadosgontendo a quantidade e arranjos ressarios
de moédulos solares.

Este item também compreende o fornecimento e a instalacdo de todhshas
elétricas em corrente continua (cabos, conetores do tipo MC4 e infraestrpaureasua
distribuicdo - caixas, dutos, bandejas), incluindo todos osmedatos necessarios ao
suporte, fixacdo, conexao, derivacdo dos cabos e elementos para construcdo dessas
linhas.

Também fazem parte do escopo desse servigo o fornecimento e a instdi¢a

a) Quadros CC utilizados no gerador fotovoltaico;
b) SPDA e o sistema dequipotencializagdo/aterramento da usina
fotovoltaica
4.6.3. Sistema de Monitoramento &erenciamentdRemoto(ltem 3)
4.6.3.1. Implantacdo de softwarde supervisdoe monitoramentodo SFCkhcluindoa sua

instalacaoprogramacace configuracaodos elementosde controle (Item 3.1):
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Esse sistema& destinado a monitorar a producdo e o desempenl®tdda a
geracao fotovoltaicabemcomo facilitar e tornar mais eficiente as rotinasajeeragao e
manutencaogcontribuindo para o aumento da disponibilidade do sistema fotovoltaico
A Contratada devera fornecer e instalar todo hardware e softn@s Cessao de Direito
de Uso- CDUnecessarigara implantacéo esse sistemgarantindoa compaibilidade
de tipos de sinais jgrotocolos de comunicagao entre 0s equipamentos da usinaqrio
monitoradosde todo o hardware necessario.
4.6.4. Servicos Auxiliares (Item 4):
4.6.4.1. Treinamento (ltem 4.1)
Compreende a realizacdo desinamento tedrico e pratico abrangente para o
pessoal de operacao e maencao indicado pela AMA.
4.6.4.2. 520dzYSy (|l cenftentid2 . ! L[ ¢¢§
Compreende a revisao de todos os Itens do Projeto Exeawi@oionados aste
Termo de Referéncidevendo adocumentacdo ser elaborada de acordo com a ABNT NBR
16274:2014, incluindo os dados basicos do sistema e as informacdes relacionadess com
LINE 2 BdBRilh @ 5 S PSS NI  umvbibas iyhprésdh 8 daBa em formato digital
4.6.4.3. Comissionamentowerificagcioe avaliagdo delesempenhalo SFCRIitem 4.3):
Ao final da instalagdo, a Contratada realizar o procedimentood@ssionamento
e verificacdo de instalacdes elétricas do sistema fotovoltaico e de funcionamento do
sistema de monitorament@ avaliacdo do desempenhA instalacfes elétricas devem
ser verificadas conforme disciplinado ped8NT NBR 16274:2014, compreendendo a
inspecao e o corasionamento d SFCRDeve ser seguida, subsidiariamente, a IEC60364
6 quandofor indicado pelanorma nacional.
A Contratada deve elaborar Manual de Verificacdo e Comissionamentbasen
na recomendacéo dos titulos supracitados, detalhando as metodolegiasedimentos

a serem executados, instrumentos utilizados e valores fix&pcias.
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A Contratada pode recomendar a execucao de testes adicionais de acordo com as
caracteristicas dos equipamentos fornecidos.

A Contratada deve submeter o Manual de Veaf@o e Comissionamenfmara
aprovagdo da Fiscalizagdo com, no minimo,d&3 de antecedéncia do inicios
procedimentos de verificacdo. Os procedimentos de verificacdo ndo podemcados
sem a aprovacao do referido manual.

Os procedimentos de verficdo devem ser acompanhadaes minimopor um
representante da Fiscalizacdo. Adicionalmente, a Contratada deve consultar a
concessionaria de distribuicdo para verificar a existéncia de teste especificingiae
nao tenha sido contemplado. Eventuais testeficitados pela concessionadavem ser
incluidos no Manualde Verificagdo e Comissionamento e executades custos
adicionais a Contratante.

Todas as falhas e desconformidades verificadas nos ensaios solicitad&Nma
NBR 16274:2014levem sercorrigidas pela Contratadaincluindo a substituicdo de
equipamentose refazimento de servigos ja executadpsando necessaridnclusive a
atualizacao dos projeto&s Built

Na hipotese de ser identificada falha em determinado ensaio, a Contrdtada
corrigir o problema e repetir todos 0s ensaios anteriores que possam stdo
influenciados pela falha.

Na hipétese de ser identificada desconformidade com o0s requisitos em
determinado ensaio, a Contratada deve corrigir 0 problema e repetir tode@nsaios
anteriores que possam ter sido influenciados pela falk&verificagbes devem ser feitas
por um profissionatlevidamente qualificado

A Contratada devera ajustar seu cronograma de modo a garantir que ajéisina
esteja energizada e conectada a rede da concedsmde distribuicdo para destes que

assim exigem.
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A verificacdo soO sera concluida com a aprovacdo em todos os testes pravistos
Manual de Verificagdo e Comissionamento aprovado.
4.6.5. Servigcos ddanutencédo e Garantia de Desempen(item 5):
4.6.5.1. Afericdo deperformance com manutencdo da usina pelo period@dgvinte e
guatro) meses (Item 5.1):
Afericdode performance da usina minigeradora fotovoltadE=800 kWpatravés
de servigcos continuados por um periodo de 24 (vinte e quatro) meseas manutencao
e pagamento mensal conforme especificadeste Termo de Referéncia.
4.7. Arease locais fisicos disponibilizados para a instalagio dos arratjn®ltaicos:
a) Bloco Pmcipal e Bloco8/B/C e D/E/F a serem instalados estruturas metalicas
sobreos telhados metétios existentes apoiados em lae cobertura
b) Estacionamento do Auditorio Fernando Falcdo e da Entrada dos Visitantes com o
uso de estruturas metalicas préprias para vagas de estacionamento, denominados
CARPORT.

Quadro com indicacdo das areas dispoizbdas:

ITEM LOCAL AREA (9
1 | COBERTURABoténcia Minima a Instalar 648 k\Wp 6.035 nt
1.1 | BLOCO PRINCIRAtea total) 2.629 n?
1.2 | BLOCO A/B/(area total) 1703 nt
1.3 | BLOCO D/E/garea total) 1.703 n¥
2 | ESTACIONAMENT@®téncia Minima a Instald52 kWp 756 m?
2.1 | EST. AUDIT. FERNANDO FAL@A@Imo 20 vagas 360 nt
2.2 | EST. ENTRADA VISITANTH&ImMo 22 vagas 396 n?
3 | TOTAL(Poténcia Minima a Instalar 800 kyVp 6.791m?

Quadro2 - Indicacéo das areas disponibilizadaeWNp a instalar
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S

./ ESTACIONAMENTO
AUDIT. FERNANDO FALCAO

[ESTACIONAMENTO
ENTRADA VISITANTES
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Fig. 1- Vista da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhao (Google Maps) com a

designacao dos locamde deverédo ser instaladssstemaSFCR

4.7.1. Caracteristicas do ponto de conexdo com a rede de distribuicdo da Equatorial Energia:

Valor

Parametro

Tensdo dealimentacdo primaria 13.800 V

Poténcia da Subestacéo abaixadorg 2 transformadores de 1 MVA

Tensao de alimentacdo secundaria| 380/220 V, trifasico , 60 Hz

Grupo e Subgrupo de Tensao A/A4

Classe Poder Publico Estadual
Subclasse Administragdo Bblica Esmdual
Demanda Contratada 900 kW

Consumo Médio Mensa@|Fora Pontal 242.595 kWl ref més 03/2021

Localizacdo geogréfica 2°0 MK nnc McQ d

Quadro 3 Caracteristicas do ponto de conexdo com a reddisteibuicio - ALEMA

5. ESPECIFICACOES

5.1. DefinicGes

5.1.1. Arranjo fotovoltaico: Conjunto de modulos fotovoltaicos ou submaodulos fotovoltaicos
mecanica e eletricamente integradosicluindo a estrutura de suporte. Um arranjo
fotovoltaico ndo inclui sua fundacdo, rasador sola, controle térmico e outros
elementos similares.

5.1.2. Célula Fotovoltaica: Dispositivo fotovoltaico elementar especificamente desenvolvido
pararealizar a conversao direta @émergia solar em energia elétrica.

5.1.3. Comissionamento: Ato de submeter equipamos, insalacdes e sistemas a testes e

ensaios especificados, antes de smérada em operagao.
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5.1.4. Efeito Fotovoltaico: Criacdo de tensdo elétrica ou de uma corrente elétrica
correspondente num material, apds a sexposicao a luz.

5.1.5. Gerador Fotovoltaico: $&sma compéto capaz de gerar energia elétrica a partir do efeito
fotovoltaico.

5.1.6. Inversor interativo: Conversor estatico de poténcia que converte a corrente continua do
gerador fotovoltaico em correntalternada apropriada para a utilizacdo pela rede de
energia elétrta.

5.1.7. Microgeracao de Energia Distribuidaracterizada por uma central geradora de energia
elétrica, com poténcia instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize fontes de energia
renovavel, como a energia solar fotovoltaica, conformgulamentacdo 482/12da
ANEEL.

5.1.8. Minigeracédo distribuidaCentral geradora de energia elétrica, com poténcia instalada
superiora 75 kWe menor ou igual a 5 MW que utilizecogeracdo qualificada, conforme
regulamentacdo da ANEEL, ou fontes renovaveis degenelétrica, coneeida na rede
de distribuicdo por meio de instalacdes de unidades consumidoras.

5.1.9. Mddulo Fotovoltaico: Unidade béasica formada por um conjunto de células fotovoltaicas,
interligadas eletricamente encapsuladas, com o objetivo de gerar egia elétrica.

5.1.10.Relacimamento com a concessionaria: Processo de acompanhamento e solicitacdo dos
pedidos de acesso, analise pi®jeto, vistoria técnica e ativacao do Sistema fotovoltaico
Conectado a Rede

5.1.11.Sistema Fotovoltaico Conectado a RefJSFCR é o conjunto de equipamens e
instalagcdes que compdem uma unidade de geracdo de energia por meio da conversao
direta da energia da irradiacdo de luz solar em energia elétrica pelo efeito fotovoltaico
em células semicondutoras. A energia elétrica € geraslacorrente alternada com
tensdo e frequéncia compativeis com as da concessionaria e o0 sistema de geracac
fotovoltaica € assim conectado a rede elétrica externa, participando desta como uma

unidade de geracao distribuida.
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5.1.12.CARPOREstruturas metdlicas ppriaspara vagas destacicmmamentoque suportam em
modulos solaregpara geragdo fotovoltaicajevidamente fixados, travados vedados
para abrigar veiculos contra intempéries sob a sua cobertura.

5.1.13.Administragdo publica: a Administragdo direta ou indiretalfdado, dos Estados, do
Didrito Federal e dos Municipios, inclusive as entidades com personalidade juridica de
Direito Privado sob controle do Poder Publico e das FundacgBes por ele instituidas ou
mantidas.

5.1.14.Contratada: empresa proponente, vencedora da licitacdo, com a qual seraeleb
contrato.

5.1.15.Responsavel técnico: profissional pertencente ao quadro técnico da empresa, com as
qualificacOes e formacgao exigidas, que responde por todas as obras e/ou servipas de
area, a executase ou em execucao na vigéncia de seu contrato com&spresa.

5.1.16.Engenheiro responsavel: profissional pertencente ao quadro técnico da empresa,
integrante da equipe técnica do contrato, que responde pela obra e/ou servico sob sua
responsabilidade, na vigéncia de seu contrato com a empresa.

5.1.17 Fiscal ou gestodo contrato: € o representante da administracdo, especialmente
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da lei n.° 8.666/98 Ratolugdo Administrativa
n° 955 de 27 de dezembro de P®- ALEMA para acompanhar e fiscalizar a execucéo
contratual.

5.1.18.Unidade deservico: é o parametro de medicdo adotado pela administragcdo para
possibilitar a quantificagdo dos servigos e a afericdo dos resultados.

5.1.19.0rdem de Servico: € o documento utilizadgela contratante para a solicitacéo,
acompanhamento e controle de tarefaslativas a execucéo dos contratos de prestacéo
de servicos, que devera estabelecer quantidades estimadas, prazos e custos da atividade
a ser executada, e possibilitar a verificag@aoconformidade do servigo executado com o
solicitado.

5.2. Normativosque disgplinam o servigo a ser contratado
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Os materiais empregados e 0s servicos executados deverdo obedecer a todas as Norma
Brasileiras atinentes ao objeto do contrato, existente ou gergham a ser editadae as
normas internacionais consagradas, na faltes deormas da ABNT ou para melhor
complementar os temas previstos pelas ja citadas, mas especificamente as seguintes
normas e legislacéo:

Resolucdo Administrativa n® 955 de 27 de debeo de 2018 ALEMA;

ABNT¢ Associacao Brasileira de Normas Técnicas

- NBR5410¢ Instalacdes Elétricas de Baixa Tenséo;

-NBR5419:2015; Sistemas de Protecao Contra Descargas Atmosféricas;

-NBR 10899:2018Energia Solar Fotovoltaicalrerminologia;

-NBR 16149:2018Sistemas Fotovoltaicos (F¢aracteristicas da interfa de conexao
com a rede elétrica de distribuicao;

- NBR IEC 62116:20t2Procedimento de Ensaio de Adithamentopara Inversores de
Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Rede Elétrica;

- NBRL6690:2019- Instalacdes elétricas de arranjos fotovoltaie®equisitos de projeto;
-NBR 1627£2014c¢ Sistemas fotovoltaicos conectados a red@equisitos minimos para
documentacao, ensaios de comissionamento, inspecao e avaliacdo de desempenho;
-NBR 1615@2013¢ Sistemas Fotovoltaicos (Faracteristicas daterface de conexéo
com a rede elétrica de distribuic&dProcedimento de ensaio de conformidade;

-NBR 11702008 ¢ Sistemas fotovoltaicos Classificacéo;

-NBR 6112014 ¢ Projeto de estruturas de concretpprocedimento;

-NBR 612(22019¢ Cargas para calculo de estruturas de edificacdes;

-NBR 6122019¢ Projeto e execucao de fundacdes;

-NBR 12652015¢ Conceto-preparo controle e recebimentprocedimento;

- NBR 14932004 ¢ Execucao de estrutura de concrgtoocedimento.

- NBR 5472001- Condutoes elétricos.

-NBR IEC 616413/2021 - Dispositivos de protecao contra surtos em baixa tensao;
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5.2.1 ANEELK Agéncia Nacional de Energia Elétrica
- PRODIST MODULO 3.
- RENANEEK82/2012.
- REN ANEEKB87/2015
5.2.2 Regulamentos da empresa concessionaria Equatorebizn
- NT-021-EQTLConexdo de Migieracao Distribuida ao Sistema de Distribuicao.
5.2.3 INMETRO
- Portaria n.° 17, de 14 de janeiro de 2016;
- Portaria n.° 357 de 01 de agosto de 2014,
- Portaria n°® 004 de 04 de janeiro de 2011.
5.2.4 Normas internacionais
- IEC 672712 ¢ Photovoltaic (PV3ystems; Characteristics of the utility interface.
- IEC @116 ¢ Utility-interconnected photovoltaic inverterg Test procedure of islanding
prevention measures;
-IEEE 154%¢ Standard for interconnecting Distributed ResourceghvElectric Power
Systems;
- IEC 61215Qualificacdo de Modulos Fotovoltaicos.
- IEC 61646M0bdulos Fotovoltaicos.
- IEC 61730 Qualificacdo de seguranca do médulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para
construcgao e testes, incluindo a classe de protegéo Il
-1IEC 61345UV Test foPhotovoltaic (PV) Modules
- Demais Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT
5.2.5 Disposi¢oes legais da Unido, do Governo do Maranhéo e Prefeitura de Sdo Luis;
5.2.5.1. As prescricOes e recomendacdes dos fabricantidivamente ao emprego, uso,
transporte e armazenagem dos produtos.

5.2.6 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e CONAMA
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- NR 10 do Ministério do Trabalho e Empredgeguranca em Instalacdes e Servigcos em
Eletricidade.

- NR 18 do Ministério do Tralho e Emprege Condi¢des e meio ambiente de trabalho

na industria da construcao.

Diretrizes para o Projeto Executivo

O sistemade geracado fotovoltaica devera ser dimensionado para gerar o maximo de
energia possivel respeitando as limitacbes de area. #talacdo dos modulos
fotovoltaicos da usina sera nas areas de estacionamentmberturaspreviamente
indicadameste Termo de &eréncia

Para elaboracédo do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar andlise prévia ds
instalagbes civis, elétricas e &PDA e MPS, com elaboracdo de relatorio técaico
indicacdo das eventuais adequacfes necessarias, tendo em conta também o acesso ao
elemertos a instalar.

O projeto executivo devera ainda ser realizado a partir de simulacédo de producao anual
de energia través de software especializado que permita simular as caracteristicas reais
dos equipamentos a serem instalados, os dados climatolégieodochlidade, as
influéncias de sombras, da inclinacdo dos médulos e de demais fatores na geracao de
energia do siggma fotovoltaico

O projetode instalacdo d&FCRelaborado pela contratadeomas solucéepropostasa

serem executadaslevera serem mamento oportung apresentado a equipe técnica da
ALEMA para validac@maprovacao;

Na arquitetura do sistema de gegég;fotovoltaica devera ser considerado que a topologia

da rede elétrica devera permitir que se realizem medi¢cdes em tempo real para balanco
de energia, gerada, consumida e exportada. Tais medicbes serdo objeto de
monitoramento e gerenciamento remoto pelasgeema especificado este Termo de

Referéncia.
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O projeto executivo devera prever detalhes e desenhos técnicos contendo todas as
informacdesnecessarias para a instalacdo dm®dulos solaresstrings, inversores,
estrutura de suporte e demais componentes@ld a i SYI = O2Y | & NBaL
O projeto executivo ainda devera conter memorial de célculo, memorial de quantitativos,
memorial de espcificacbes de todos os equipamentos e qualquer outro documento
necessario (manuais, catalogagjias etd que conenham informag¢des quanto ao
armazenamento, estocagem e instalacéo do sistema.

Os desenhos deverdo conter carimbo com assinatura do(s) bege(s) responsavel

(eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no CREA.

Os projetos deverdo ser apresentades) umavia impressa devidamente assinada e
através de meio digital (pendrive ou sim)jlatevendo constar todos os arquivos editaveis
nas extencded PR2 O¢ £ & ®E bein&dno asdeRpediviogargSi®formato

G PLIRTE @

5.3.10 A documentacéo de projetdevera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo

incluir os dados basicos do sista e as informacdes relacionadas com o projeto executivo
e 0As Buil§é, contendo, pelo menos:
a) Localizacao do projeto e data de instalacao;
b) Capacidade do sistema (CEE€E);
c) Especificacbes detalhadas dos mddulos fotovoltaicos e invergof@sricante,
modelb, quantidade;
d) Identificacdo dos projetistas responsaveis técnicos pelo sistema;
e) Informacdes da CONTRATADA e do responsavel técnico pela instalacdo dc
sistema,;
f) Diagrana unifilar e trifilar doSFCR
g) Especificagbes gerais dos arranjos
- Desenhos déayout dos arranjos;

- Nimero de modulos pastring;
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- Numero destrings
- Informacéo dastrings

-Tipo de cabo utilizado nstring, seccdo e comprimento;

h) Especificacdo dafispositivos de protecao contra sobretenséo;

i) Sistema de aterramento grotecdo de sobretenséo;

j) Data estimada do comissionamento e entrada em operacéo; (somente no As
Built).

5.4. Gerador Fotovoltaico

a) O gerador deve ser instalado e colocado em funcionamento isggu
rigorosamente o estabelecido pela Resolucdo NormatB2/2012 e 687/2015
da ANEEL

b) Todos os componentes d&FCRSistema Fotovoltaico Conectado a Rede) devem
estar de acordo com as normas brasileiras e/ou internacionais, garantindo
qualidade, integdade e desempenho em conformidade com as especificacdes
apos sua instlacao

c) A Contratada é responsavel por determinar a melhor solucdo de estrutura de
suporte e fixacdo dos modulos sobre as coberturas das edificacfes. Essa estrutura
deve ser dimensionad@ara suportar as cargas de vento sobre os mddulos,
impedindo seu desdamento e mantendo as caracteristicas de
impermeabilizacdo e/ou estanqueidade da cobertura.

5.5. Moddulos Fotovoltaicos

a) O gerador fotovoltaico devera ser composto por modulos idénticosef@y som
as mesmas caracteristicas elétricas, mecéanicas e dimensionais

b) Os mdduloslevem seMonocristalinos ou Policristalinos ter poténcia nominal
minimade 400Wp e sob condi¢des de testes padrdo (STC) de irradiancia de 1000
W/m?, espectro AM 1,5 eemperatura celular de 25°C, incluidas todas as

tolerancias
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c) Os modulos devem ter, no minimo, trés diodos dephgse isolamento elétrico
de 1500 V

d) Garantia de poténai de 90% ap0Os os primeiros 10 anos e 80% apds os 25
primeiros anos de operacdo, além darantia contra defeitos de fabricacéo e
funcionamento igual ou superior a 10 anos.

e) Os moédulosdevem obrigatoriamente coet certificacdo do INMETRO com
classificacaenergética A conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem.

f) Os parafusos, as porcas ewslas deverdo ser de aco inoxidavel. As estruturas de
fixacdo dos modulos fotovoltaicos deverdo ser fornecidas em aco galvanizado ou
aluminio anodizado;

g) Como forma deassegurar a qualidade dos mddulos fotovoltaicos os modulos
deverdo possuir as seguintesrtificacfes e as mesmas deverao ser apresentadas
no ato da contratacao:

. Certificacdo IEC 61730 (Photovoltaic module safety qualification);

. Certificagéo IEC 61215 (Crystalline silicone terrestrial photovoltaic);

. Certificacdo UL 703 (Padrdo para Madlos Fotovoltaicos de Placa Plana e
Painéi3

. Certificacdo INMETRO (Portaria INMETRO 004/2011)

h) Como forma de assegurar a qualidade produtiva deddulos fotovoltaicos o
processo de fabricagcdo devera possuir as seguintes certificacfes e as mesmas
deverdoser apresentadas no ato da contratacgéo:

. Certificacdo OHSAS 180Q1Norma internacional para seguranca e saude
ocupacional;
. Certificacdo 1ISO4001:2004¢ Sistema de Gestddmbiental;
. Certificacdo 1SO 9001:200&istema de Gestédo de Qualidade.
i) As caias de jungdo devem ter protecdo minini¥68.Vida util esperada minima

de 25 anos.
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5.6. Conectores macho e fémea

a) Todas as conexdes entre componentes do sistema deverdo ser padrao MC4, do

b)
c)

d)

tipo snap lock ou similar, que possua mecanismo interno de travamera@mp
evitar o desacoplamento acidental;

A prova de intempéries e resistentes aos raios UV;

Faixa de temperatarde operacdo: t0 -mgc/ S G6b0O X ync/ T
IP67;

/| 2NNBYGS YHEAYlI &dzL2 NIl RFE x on! T

5.7. Inversores

a)

b)

d)

e)

f)

Todos os inversores devem seifdsicos e do tipo GRIDE, ou seja, projetados
para operarem conectados a rede da concessionaria locahdgia elétrica na
frequéncia de 60 Hz.

A relacdo entre a poténcia nominal de cada inversor e a poténcia nominal do
arranjo 6tring9 formado pelosnddulos fotovoltaicos conectados a ele, ndo deve
ser inferiora 085

Deve apresentar eficiéncia maximapmleo nao inferior a 98,7%. Os inversores nao
devem possuir transformador.

Os inversores devepossuir omaior niumero possivele canais de rastreamea

de ponto de maxima poténcia ®PT¢ Maximum Power Point Tracker) para
conexdo dos arranjos deainéis fotovoltaicos a fim de permitir o melhor
aproveitamento de cada arranjo. A distribuicdo dos painéis pelos inversores
devera seguir a regra de pelo menom MPPT por face (agua) do telhado.

A distor¢do harménica total de corrente (THDI) do invedswe ser menor que

3%.

A tensdo e frequéncia de saida do conjunto de inversores devem ser
compatibilizadas ao nivel nominal de utilizacdo da concessionaeiaatgia local,

gue no caso ée 380/220 VE0 Hz.
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Os inversores devem atender a todos os regossitas normadEC 62109, IEC
61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683;ARDNE4110:2018, VDERN
4120:2018, IEC 610403, EN 50438, AS/NZS 4777.2:2015, €| ¥DE 0126-

1/A1 VFR 2014, UTE €GB 1:2013

Os inversores devem atender a todas as extgEndaEQUATORIAL ENERGIA DO
MARANHAOdevendo a&CONTRATADdpresentattodos oscertificados atestando

gue os inversores foram ensaiadosaprovados conformes normas técnicas
nacionais ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150 e ABBPILIEMuU as normas
europeias IEC 61722 e IEC 62116 ou a norma americana IEEE 1547, ou o
namero de registro da concessao do Inmetro para o modelo e a tensdo nominal
de conexao constdasna solicitagdo de acesso, de forma a atender aos requisitos
de seguranca e qualidadetabelecidosno PRODIST Médulo 3 Seccaq Bé&ve

ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentacdo especifica para a
comprovacao das exigéncias acima.

Os invesores devem ter capacidade de operar com fator de poténcia entre + 0,8
-0,99. A regulag@ido fator de poténcia deve ser automatica, em funcéo da tensao
e corrente na saida do sistema.

Os inversores devem incluir protecdo contra o funcionamento em ilha,
respeitando a resposta aos afundamentos de tenséo.

Os inversores devem incluir protecdo t@nreversédo de polaridade na entrada
CC, curto-circuito na said&€A sobretenséo e surtos em ambos os circui@s,e

CA protecéo contra sobrecorrente na entragasaida além de protecédo contra
sobretemperatura.

Os inversores devem possuir display tdigilocal para configuracdo e

monitoramento dos dados de operacéo e dos parametros de controle e protecao;

m) Os inversores devem possuir capacidade de monitoramentd é&cemoto, com

e sem fio, e devem ser compativeis com rede de supervisdo baseada elifda @CP/
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Ethernet, disponibilizando, em tempo real, todos os dados referentes as variaveis
de entrada e saida (tensdes, correntes, poténcias, etc.), bem como seus
parameros de configuracao e registros de eventos. O acesso para visualizacao e
modificacdo de aafiguracdes deve ser protegido por protocolos de rede seguros

e devem exigir, no minimo, acesso por senha.

n) Os inversores devem ter capacidade de armazenamento in@#sovariaveis de
entrada e saida por um periodo minimo de 48 horas com intervalo de eagesh
maximo de um minuto (data logger) para os casos de perda temporaria do link de
comunicacao.

0) Os inversores devem ter capacidade para armazenamento interno ddeosve
(event loggey de no minimo os 50 registros mais recentes.

p) Os inversores devem tgrau de protecdo minimo IP 66;

g) O quadro de paralelismo dos inversores do sistema fotovoltaico, disjuntores de
protecdo e barramentos associados, cabos de entrada easdé&em ser
dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410.

Quadros de Protghio e Controle CC e CRtr{ngs Box

A associacdo em paralelo das sérissing9 deve ser feita em caixas de conexao,
localizadas nas proximidades do inversor, oa,setegrada ao inversor, que incluem os
seguintes elementos:

a) Disjuntores de protecao;

b) Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e
entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme as caracteristicas
do sigema instalado e seguindo a Norma NBR IEC 6168 3IBR IEC 60364. Os
5t { Qa R Sd&@denadoa doin Alihstalacio original.

c) As caixas de conexao devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as

normas pertinentes e devem ser resistentes a radiacdavitileta.
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Os condutoresCCdesde as caixas de conexdo até a entrada dos inversores
deveaéo ser instalados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem
seguindo as normas brasileiras de instalacdes elétricas.

A queda de tensdo nos condutor€C, desde os modulos até a entrada dos
inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de maxima poténcia do gerador
em STC, salvo em casogtgng box(protecdo em correnteontinug interna ao

inversor de frequéncia.

5.9. Estruturas Suporte

a)

b)

Nas é&reasda cobetura os modulos fotovoltaicos deverdser fixados em
estruturas metalicas com suportes, estruturas de fixacdo, aterramento,
cabeamento e prote¢des incluindo a interligacdo com o SPDA existente. Os perfis
e suportes deverdo ser de aluminio liga 6d&anodizado e periféricos em aco

inox para garantir maior resisténcia a corroggoom vida util superior a 25 anos

As coberturas onde vao ser instalados o sistema sdo do tipo em laje com cobertura
em telhas metalicas

Para as areas de estacionamento déwerer instalados os demais arranjos
complementares aoSFCR com o0 uso do conceito de Estrutura para
Estacionamento Solag CARPORT. Devera ser incluindo todo o sistema de
aterramento e vedacdo. Esse sistema devera ter vida atil superior a 25 anos,
design intéigente para reduzir a instalagcéo, perfis em aluminio liga minima tipo
6063 T4 anodizado e acessorios em aco inox 304 para garantia de uma adequada
resisténcia a corrosao. Sistema adequado de vedacao devera ser implementado
entre os médulos paravitar infltracdo de agua sob a area protegida

Todas a®struturas de suport@ seremutilizadasdeverdoestar projetadas para
resistir aos esfor¢coge cargade vento caracteristicas para a regido e ainda a

quaisquer esfor¢cos adicionais a que possararesiijeitos A carga do sistema de
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suportes e fixacdonais o peso dos moédulos deve ser compativel com a carga
maxima suportada pelas coberturas.

d) As estruturas devem possypintura epoxi e ou galvanizacdo a fogo nos perfis
metélicos. Todos 0os componenteasdestrutuasdeverdo estade acordocom a
NBR 6123/1988 adequados a ambiente de alta corros@&m conformidade com
a 1SO 9223, EN 12924 NBR 8800.

e) Os procedimentos de instalacdo devem preservar a protecéo contra corrosao. Isto
também éaplicavel aos parafusogorcas e elementos de fixacdo em geral.

f) As estruturas/médulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que
permita o acesso a manutencéao do telhado e demais equipamentos existentes na
unidade.

g) O dimensionamento @ todas as estruturas de fixacdo suportes, incluindaa
elaboracdo dos mjetos mecanico e civil necessaréd de responsabilidade da
Contratada

h) A estrutura deverd permitir que todos os modulos fixados tenham altura
suficiente da cobertura, de modo a permitir veatio adequada, conforme
recomendacdes do fabricante e ter separacdo minima necessaria entre 0s
mddulos adjacentes.

i) Sempre que possivel devem ser utilizados furos ja existentes nas telhas-sedeve
ainda aplicar materiais vedantes, a fim de eliminar quasdipos de infiltracéo
de &gua ou umidade no interior das edificacdes;

j) Deverdo ser instalados e preparados caminhos e passarelas para acesso ac
gerador fotovoltaico, caixas de conexdo e equipamentos existentes que terao se
acesso prejudicado (condensadsralo sistema de climatigzdo, antenas de
telecomunicacéo) etc.;

k) Deverdo ser construidos dutos adequados conforme a NBR 5410 para todas as

linhas elétricas do sistema;
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As estruturas do sistema ndo devem interferir no sistema de escoamento de aguas

pluviaisdas utilidades e nem caar infiltragdes no interior da edificacao.

m) Nas instalacdes e montagens deverao ser utilizados todos os EPI e EPC necessari

e seguidas todas as normas de seguranca aplicaveis, sobretudo as normas

regulamentadoras NRO6 R0 e NR35.

5.10. Cabodg-otovoltaicosCC e CA)

a)

b)

Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes
caracteristicas:

- Devem ser resistentes a intempéries e a radiagédo UV;

- Devem apresentar a propriedade de nao propagacachdena, de auto extingao

do fogo, ndo halognado e suportar temperaturas operativas de no minimo 90°C;

- Devem ser maleaveis, possibilitando facil manuseio para instalacéo;

- Devem apresentar tensdo de isolamento apropriada a tensdo nominal de
trabalho, nagpodendo ser inferior a 750V,

Deve ser aprsentado catalogo, folha de dados ou documentacao especifica para

a comprovacao das exigéncias acima.

5.11. Aterramento e SPDA

a)

b)

Todas as estruturas metalicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema
de aterramenb, de forma a garantir a equipotencialidad

No desenvolvimento do projeto executivo, a CONTRATADA devera levar em
consideracdo o SPDA existente e compatibibzaos requisitos de seguranca e
funcionamento do sistema fotovoltaico, incluindo, sempre quecassario,
aterramentos, ligacbes de equiencializacao, e supressores de surto de forma
coordenada com o SPDA da instalacao existente.

Os moddulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protecdo contra surtos nas
caixas de conexao, entre ambos os polas donexdes em paralel@slstringse

entre eles e o condutor de aterramento.
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d) Toda a instalacéo, deve ser realizada em conformidade com a norma NBR 5419 e

NBR 5410, inclusive, eventuais adequacdes necessarias.

5.12. Elementos de instala¢cdes e de infraestrutura

Na montagem da infraestrutura, deverdo seados, quando necessario, 0s seguintes

materiais:

a)

b)

Caixas de passagem em liga de aluminio silicio de alta resisténcia mecénica e
corrosdo, possuindo tampa removivel e reversivel com um lado antiderrapante e
outro liso, fixada por parafusos deacoggival | R2 2dz AY2EARI @S
Conduletes tipo multiplo fabricados em liga de aluminio de alta resisténcia
mecanica e a corrosdo, com parafusos de mesma caracteristica e junta de vedacac
em borrachaNeopreneou simlar;

Eletrodutos metélicos flexiveis fabaidos com fita de aco zincado pelo processo
continuo de imersdo a quente com revestimento externo em camada de PVC
extrudado;

Eletrodutos em aco galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado;

Eletrocalhas em chapa deco continua com tampa, galvanizada a fogom
espessura minima #18;

Eletroduto Duto PEAD corrugatelicoidalpara protecdo de cabos subterraneos.

5.13. Ystema de Gerenciamento Remoto

a)

A unidade de geracéo fotovoltaica devera ser fornecida capacidade para
gerenciamento remoto através de sistema supervisdocapaz de manter base

de dados em tempo real das variaveis de monitoramento e seu registro historico,
bem como os registros de eventos dos equipamentos principais (inversores,
painéis ec0 S T dzEAT Al NB& 0O RA a2 Asy/dratBticas 3 S N
minimas de um equipamento para funcionar como servidor principal e estagéo de

trabalho devera ser especificada peContratada e disponibilizadaquando da
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etapa de implementacdo dess&uncionalidades para a devida parametrizacéo e
testes.
A plataforma e demais recursos escolhidos para implementacdo do sistema de
gerenciamento remoto devér oferecer capacidade para expansao a fim de
permitir 0 monitoramento conjunto de todas as futuras unidades de geracéo
fotovoltaica daALEMAA referénciale tempo para todas as unidades deveréa ser
sincronizada por protocolo de tempo real com capacidade garantir o correto
sequenciamento de eventos entre as diferentes unidades monitoradas.
O sistema de gerenciamento remoto devera coletar e monitoraosools dados
dos sistemas fotovoltaicos instalados permitindo a supervisdo remota do sistema;
A rede de gperviséo do sistema fotovoltaico deveré ser integradade de dados
da ALEMAsem implicar em falha na seguranca da mesmatendendo aos
padrdes e specificacdes emitidas pela Diretoria de Tecnologia da Informacao
DTI da ALEMA.
O sistema de gerencianto devera disponibilizar, pelo menos, as seguintes
informacBes em tempo real:

- A energia gerada (diaria, mensal, anual) em kWh;

- Tenséo e corrent€C de entrada por inversor (ou por canal de MPPT);

- Tensdes e correntes eficazes por fase na saidadk iaversor;

- Poténcia em kW CA de saida por inversor;

- Poténcia em kW exportada para a rede externa,

- Balanco diario de energia gerada, consumi@xgortada;

- Gerenciamento de alarmes e eventos;

- Registro historico das variaveis coletadas de, anoagl2 meses;

-9aGFR2 R2a RA&LRAaAAIOAC2A RS LINRGSce
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O sistema de monitoramento devera possuir recursos para medir e registrar a
poténcia consumida internamente e fornecer o balango de energia entre a
geracao, 0 consumo e a exportagdara a rede.

O sistema de gerenciament@moto devera possuir capacidade para futuras
expansdes caso haja necessidade de se incluir o monitoramentoodas

variaveis ou inclusao de novos equipameraassensores.

5.14. Treinamento

a)

b)

f)

A Contratada devera realizar uma turma de treinamento para a equipe técnica da
ALEMAcom o objetivo de capacitar esses profissionais para a operacao,
gerenciamentaemoto e monitoramento dos sistemas quando da solicitacdo do
primeiro pedido de instalagao.

A duracédo do treinamento devera ser de 16 (dezesseis) horas, sendo distribuido
com 8(oito) horas tedricas e 8 (oito) horas praticas. A parte tedrica devera ser
realizada nas depef@hcias da Sede Administrativa AAEMA apds a primeira
solicitacdo de instacdo, em data a ser acordada entra a Contratada e a
Fiscalizacdo. A parte pratica devera ser realizada in loco, no local da instalacéo,
apos a entrada em operacdo da primeira @ud de geracdo fotovoltaica
implantada, em data a ser acordada entre a Catairla e a Fiscalizagéo.

O programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo contratante,
e devera estar coerente com 0s equipamentos instalados.

O treinamento devera seealizado enB8ao LuidVIA, em local disponibilizado pelo
contratante, no leal de instalacao do sistema.

O treinamento devera ser realizado para uma turma Unica, que sera composta por
até 10 (dez) pessoas, indicadas pelo contratante.

Devera ser emitido céficado de participacdo no treinamento para oS

participantes.
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g) As despesasio treinamento, inclusive material didatico impresso e em meio
digital, viagens e estadia dos instrutores, ou despesas semelhantes a estas serac
de responsabilidade da CONTRATAAdevera estar contemplado no valor da
proposta. Os custos com deslocamgndiérias, hospedagem e demais despesas
relativas aos participantes do treinamento ndo sédo de responsabilidade da
Contratada.

5.15. Comissionamentce verificacdalo desempenho do SVFCR:

a) Serdo realizados testes em todos os componentes da usina, baseado no Manual
de Comissionamento emitido pela Contratada e aprovado pela Fiscalizagao.

b) Inspecéo visual e termografica

- Deve ser realizada inspecao visual das estruturas metalicas, modulos,
conectores e quadros;

- Mediante umacamera termografica e com o gerador fotovoltaico
operando normalmente (conectado a rede), deve ser observada a
temperatura dos modulos fotovoltaicos, registrando a diferenca de
temperatura entre a célula mais quente erais fria, e também qualquer
temperatura absoluta proxima ou maior que 100° C;

- Deve ser realizada também avaliagdo termogréfica inicial dos quadros
elétricos.

- Todos os registros termograficos deverao fazer parte do relatério de
comissionamento, regisindo o estado inicial da instalacéo.

c) Toda a documentacao referente aos testes de comissionamento realizados deve
ser entregue a CONTRATANTE em meio fisico e digital.

d) Todos os dados brutos coletados durante o teste de comissionamento deverao
ser disponibiiados em meio eletrdnico, com suas respectivas bases de tempo

para quaisquer analises futuras.
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5.15.1 Avaliacdo de desempenho
a) O principio do teste consiste em observar as condi¢cdes durante a operacéo real
do sistema, a energia efetivamente fornecida a retigrica e comparar com a
energia estimada conforma dimensionada em projeto a ser fornecida pelo
sistema;
b) O periodo de registro deve englobar desde o nascer até o por do Sol e os valores
de irradiacao solar registrados com periodicidade menor ou igu@lia)iminuto;
c) Ao final desse teste, deve ser plotado grafico das medi¢cdes de desempenho pela
Irradiacdo Solar bem como apresentar o desempenho médio do sistema
5.15.2 Caracterizacao dos inversores
Consiste em realizar a medi¢éo da eficiéncia do inversor enéiceiazarga.
A eficiéncia do inversor consiste na capacidade de conversdo de energia CC em CA
Devese utilizar analisador de energia medindo a tensdo CC, a corrente que alimenta a
entrada do inversor, a corrente de saida e as trés tensdes CA de fase.
Devese avaliar a curva de eficiéncia medida para diferentes niveis de carregamento
do inversor e comparar com a curva de eficiéncia apresentada pelo fabricante.
5.15.3 Projeto ASBUILT
a) Antes da realizacdo do comissionamento a CONTRATADA devera entregar en
meio digil/DWG e impresso o ABuilt da instalacdo, o qual sera conferido
durante o processo, e, caso haja necessidade, adaptado para atender as
exigéncias feitas no mesmo.
b) Havendo necessidade de adaptacdes no projeto apdés o comissionamento, 0 As
Built retificadodevea ser entregue como um dos documentos necessarios para a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
5.16 Termo de Recebimento

5.16.1 Termo de Recebimento Provisorio
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O Termo de Recebimento Provisorio € preparado pela Contratante e assinado pela
Contratada e seramitido quando:
- Os testes de comissionamento formam concluidos com sucesso, sem pendéncias;
- Todas as questdes comerciais e pendéncias relacionadas no periodo de
construcdo foram liquidadas e solucionadas;
- Teste de desempenho estiverezancluidos;
- Testes em fabrica dos modulos fotovoltaicos estiverem concluidos;
- Desempenho dos inversores estiver atestado;
- Continuidade do sistema de aterramento e resistividade estiver comprovada,;
- Teste de funcionalidades do software de Gerenciamentilaitoramento
estiver concluido
Dever constarchecklist atestando a inspecao nos seguintes itens:

a) Verificagdo da conclusdo da instalagdo mecanica de toda@®mponentes de
FO2NR2 O2Y2¢ T2NFPE8SO02y &ONIZNR2E T

b) Verificacdo se o projeto do sistema DC esta dedaaom os requisitos da IEC
603647-712 (Electrical installations of buildingsPart #712: Requirements for
special installations or locatiorgsSolar photovoltaic (PV) power supglystems);

a) Verificagdo do funcionamento continuo dos equipamentos DQradelafaixa de
operacdo, para a maxima tensao DC e maxima corrente de cupof3eis (IEC
603647-712.433);

b) Verificacdo da instalacdo e operacado adequadas dos dispositivesgd@anca,
gue incluem protecdo Classe Il (IEC 608642,413,2), segurancdos cabos
fotovoltaicos contra curtecircuito e curto a terra (IEC 60384712,522,8,1),
dispositivos de protecdo contra sobre corrente das strings @B8647-
712.433.2) e chave seionadora DC (IEC 6038412.2.2.5);

c) Verificagdo do sistema fotovoltaiccontrachoqueelétrico e sobretensdqlEC
603647-712);

66

Palacio Manuel BeckmaAy. Jerdnimo de Albuquerque, s/n, Sitio Rangedor, BBBMA, Sdo Luis/MAI CEP 65.074750



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Nucleo de Instalacédo Predial

d) Verificacdo da programacédo de todos os parametros operacionaisdasores
de acordo com a legislacao (regulacéo) local;

e) Verficacdo dos testes de comissionamento dos inversores mostraad
funcionamento adequado dos inversores de acordo com o requisitado;

f) Verificacdo da instalacdo adequada de todo sistema de isolacacdesgositivos
de chaveamento (IEC 60384712.536.2.2);

g) Verificacdo da instalacdo e funcionamento adequado de todesjoipamentos e
sistemas de monitoracao;

h) Rotulagem e identificacdo do sistema fotovoltaico (circuitos, dispositivos de
protecdo, chaves e terminais; caixas de conexdo DC; chaves de isokcdo C
conexao BT/MT;

i) Ajuste de protecédo dos inversores e procedimentosedigamenteemergencial;

j) Todas as placas de sinalizacéo e de identificacdo devem ser durdeeeseestar
afixadas;

k) Documentacado contendo os dados dos testes de flabhests) dosmddulos.

5.16.2 Termo de Recebimento Definitivo
O Termo de Recebimento Defino sinaliza o final do periodo destalacao e testesal
SFCR
O Termo de Recebimento Definitivo é preparado pela CONTRATANIIBaglo pela
CONTRATADA, ap6s 90 dias, abodaa partir da emissao daeermo de Recebimento
Provisorio, caso ndo restem péintias ao final desteeriodo.

5.17 Servicozontinuadosde Afericdode Performance Manutencdado SFCRor um periodo

de 24(vinte e quatro)meses, e que compreende:

a) Executar as manutencdes corretivas e preventivas;

b) Substituir quaisquer pecas e/ou equipamestque apresentem defeito, de
acordo com o Instrumento de Medicdo de Resultados;

c) Monitorar e intervir no desempenho da usina;
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Se respondailizar pela garantia técnica dos equipamentos.

Entendese por manutencdo corretiva a substituicdo de pecascomponeries que se

desgastaram ou falharam e que levaram a usina alesempenho insatisfatorio, por falha

OU pane em um ou mais componentes.

Entendese por manutencdo preventiva a intervencao prevista, prepaggaogramada

antes da data provavel do aparecimemte uma falha, ou seja, éamnjunto de servigos de

inspecdes sistematicas, ajustes, conservacao, limpegenaacado deadefeitos, visando a

evitar falhas no funcionamento da usina. Essemutencdes e suas periodicidades serdo

acordadas com a Fiscalizagintesdo inicio do periodo de Afericdo de Performance

5.17.1 O Instrumentode Medicdode Resultadoparasubstituicdode Peca®/ ou equipamentos

se darada seguintemaneira:

a)

b)

f)

Em todos os casos descritos abaixo, os prazos para atendimergrestico do
problema seré de até 4 horas, contabilizadas de segurskxtasfeiras das 8 as
18h;

Os equipamentos e/ou pecasiticas deverdo ser substituidos ceparados em
até 05 (cinco) dias uteis a partir do diagnostico do problema;

Os equipamentos e/ou pec¢as ndo @i deverdo ser substituidos oeparados

em até 10 (dez) dias Uteis a partir do diagnéstico do problema,;

O prazo para substituicdo ou reparo das equipamentos e/ou pecascrnficos
podera ser dilatado pela Fiscalizacdo ap6s analise dos motivos que forem
apresentados;

Entendese por equipamento e/ou peca critica quaisquer componentes do
sistema fotovoltaico ge possam interferir diretamente no desempenho da usina,
como por exemplo, ndo se limitando a issojmaxlulossolares e inversores;
Entendese por egiipamento e/ou peca nagriticas quaisquer componente®

sistema fotovoltaico que, apesar de néo intenfeliretamente nodesempenho da
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usina, estejam com algum defeito, como por exemplo, ndbnsiéando a isso,
eletrodutos, caixas de passagem etc;

g) A COITRATADA devera disponibilizar um sistema -ooag de contatopara
abertura de chamado. No caso de wistema, esse deverd registrar a haa
data da abertura do chamado para que a Fiscalizacdo possa acompanhar seu
tempo de resolucao.

h) Durante o Periodde Afericdo de Performance, a CONTRATADAespansavel
pelasupervisao remota ddesempenho de prodtéo da Usin&otovoltaica.

5.17.2 A CONTRATADRI&vera monitorar:

a) Os valoregarantidos de desempenho das Usindiaigeradoras Fotovoltaica (ou
seja, producéo e energia, disponibilidade);

b) O bom funcionamento dos componentes elétricos, assim como a enussdia
de alarmes e mensagens de status;

c) O bom funcionamento dos dispositivos de monitoramento

d) A partir da ocorréncia de qualquer defeito ou da falta ou qusednificativana
producédo da Usina Fotovoltaica, a CONTRATADA devera notTiOdNBRATANTE
imediatamente e proceder com a abertura do chamado paraparo.

e) Os resultados do monitoramento do desempenho da Usina Fotovoliawarao
ser sumarizados enelatérios mensais de desempenho. Um relatémodelo
devera ser apresentado para aprovacdo da TRATANTE pelo men88 dias
antes do inicio dos testes de comissionamento e Recebimento Provisorio.

f) O dultimo relatério de desempenho de cada ano operacionadgal?2 meses de
operacao) devera sumarizar o desempenho e a operacdo do ano operacional.

g) Além dalimpeza extraordinaria quando necessaria para o cordegempenho da
usina, a CONTRATADA devera realizar, trimestralmente, lindpszaddulos e
Termografia @ toda a Usina Fotovoltaica e emitir relatorio.

5.17.3 Avaliac&o do indice de Desempenho e Performance
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Mensalmente, a CONTRATADA devera fornecer, juntamente com asiscaagfaturas,
um relatério com:

a) Problemas apresentados e ocorréncias abertas para afedgauvel deservico
acordado;

b) Relatdrio corre célculos realizados para obtencaod#sempenhmecessariosa
usinacomo Taxa de Disponibilidade, Entrega de Energia, Taxa de Desempenho
incluindo osvaloresreais, medidos e€alculados no més de analises&s dados
deverdo levar em conta a energia real gerada pelo sistema e os valores de
irradiacaoesperados

c) Osindicadores de desempenho a serem apresentados deverao estaadsna
norma internacionalEC 61724jue determina os equipamentos, métodos e
terminologia de desempenhoyonitorizacdo e andlise dos sistemas fotovoltaicos
devendo ser apresentado ao minimo 0s seguintes com as respectivas memarias
de calculo:

Com o acompanhamento do desempenhdo SFCR permige avaliar a sua
disponibilidade durante um periodo especifico.&agaliacdo do desempenho devera ser
efetuada pela comparacao entre os dados obtidos pela monitoracdo e os resultados de
simulacdo da producdo energética do sistema carsida para o Projeto Executivo,
parametros climaticos, irradiancia solato periodo e com o uso deferramentas
computacionais desenvolvidas para tal fim.

Como nédo estard disponivel nesta etapa de implantacdo do SFCR de uma Estaca
Meteorologica prépria paa registro dos dados climaticos (como temperatura e irradiancia),

a Contratada dev@ propor a Fiscalizagdo formas de viabilizar a obtengéo desses valores
por instrumentos proprios e/ou com base em informacfes para a local e periodo
considerado atravésios bancos de dados disponibilizados pelos Servigos Oficiais de

Meteorologia u estagés meteoroldgicas de referéncias nas proximidades, caso existir.
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5.18 Garantia dos equipamentos e principais materiais
Os equipamentos deverdo ser cobertos pela garantiatraodefeito de fabricacao
conformecondi¢cfes especificadaeste Termo de Referéncia e por um periodo minimo
de:
a) Mdbdulos FotovoltaicostO anos;
b) Inversores: 05 anos;

c) Demaisequipamentos e materiais: (G&nos.

6 CRITERIO DE JULGAMENTO E ACEITACAO DA PROPOSTA

Para julgamento e classificacdo da Proposta devera ser utilizado o critério de Menor Preco,
observadas as especificacbes técnicas, prazos e parametros minimos de desempenho
qualidadedefinidos neste Termo.

7  REGIME DE EXECUCAO

O regime de execuca&era ode empreitada por preco global.

8  DAS CONDICOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

8.1 A execucdo do servico, objeto deste contrato, sera feita nos Bloco Principal, Blocos A/B/C,
D/E/F e estacionamentos em frente ao Auditorio Fernando Falcdo e Entrada de Visitantes
Sede da Assembleia Legislativa do Estado do Marandifiv,a Avenida Jerdmo de
Albuquerqgue, s/n, Sitio Rangedor, Cohafugio Luis, Maranh&mwnstando das etapga
descritas ndQuadro 1 e Item 4.

8.2 O prazo de execucao do servico € de 180 (ceragenta) diagpara implantacdo do SVCR
e de 24 (vinte e quatro) meses paoaservico continuado défericdo de Performancge
contado este “Gltimo a partir do Termo de Recebimento da instalacéo.

8.3 O prazo de execucdo dos servicos podera ser prorrogadohipteses previstasan

legislagdo de regéncia
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8.4 AfFiscalizacddo Contrato sera determinada pelo Presidente da ALEMA, nos termos do
artigo A£° da Resolugdo Administrativa n° 955/2018, tendoF@scal as atribuicbes
especificadas de administrar o Cratb, conforme estabelecido nos art6,2incisos de | a
XXV, da referida resolucéo.

8.5 AoFiscabo contrato competira administrar a execu¢ao dos servicos, atestar as respectivas
notas fiscais para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidass#ias as
solugbes de quaisquer contratempos que poriura venham a ocorrer. As decisdes e
providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverdo ser solicitadas pelc
Fiscado contrato, em tempo oportuno, Biretoria competente, para adoc¢ao das medidas
gue julgar convenientes.

8.6 A acao ddiscalizacdo n&do exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

8.7 As informacdes e os esclarecimentos solicitados pela Contratada deverdo ser prestados
pelo Fiscaldo contrato.

8.8 A execucédo do contrato deve dae nas formas estabelecidasob pena de aplicacdo das
penalidades cabiveis

8.9 A execucao dos servi¢cos sera autorizada através de Ordem de Servico espeiiiiza
pela ALEMAde acordo cona proposta da licitante vencedara

8.10 Apds emissdo da Ordem de Servico e da nota de empeorhespondentesa contratada
sera notificae para a retirada desses documentos no prazo maximo de 05(cinco) dias
consecutivos a contar da data do recebimento da notificacao.

9 CRITERIOS DE MEDICAO

Oscritérios de medic&o dos servigcos previsés$do especificados a seguir:

ITEM | DESCRICAO CRIT[ERIO DE MEDICAO
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZ4 Sera medido 80% apds sua completa instalacj

20% apos a desmobilizacadirapeza da

instalacéo
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1.2 ELABORACAO E APROVACAO NA EQUA| Sera medido integralmente ap6s a sua aprova
ENERGIA DO PROJETO EXECUTIVO DA U pela Fiscalizacédo e pela Concessionaria de
800 kWp distribuicdo

1.3 LAUDO ESTRUTURAL DAS INSTALACOES Sera medido apés a suaprovagao pela

Fiscalizagéo

2. SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO

21 SERVICO DORNECIMENTANSSTALACAO [  Sera medido 90% daalor do item depois de
ELEMENTO DE MANOBRA E PROTECAC instalado, 10% apds o comissionamento
CONEXAO DA USINA A REDE INCLUINDO
AS ADAPTACOES NECESSARIAS NO QUA
CONKAO

2.2 LINHA ELETRICA DE CORRRENTE ALTH Sera medido 90% do valor do item depois dg
INCLUINDO CABOS, ELETROCA instalado,10% apds @omissionamento
ELETRODUTOS, LEITOS, FIXACAO E ACES

2.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUAI  Sera medido 90% do valor do item depois dg
PARALELISMO DOS INVERSORES instalado, 10% apds o comissionamento

24 FORNECIMENTO E INSTALACAO DO CON Sera medido80% doltem depoisde instalado,
DE INVERSORES 20% apbs o comissionamento

25 FORNECIMENTO E INSTALACAO DO GE| Sera medido80% do Item depois de instalado
COMPLETO A SER INSTALADO NAS COBE 20% apdbs o comissionamento
DOS BLOCO PRINCIPAL E BLOCOS A/B/C
INCLUINDO FIXACAO, SUPORTES, ELEM
DE PROTECAO E SECCIONAME
INFRAESTHURA, ELEHANTO DE
ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZ
CABOS DE CORRENTE CONTINUA E CONI

2.6. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO GE| Sera medido80% do Item depois de instalado,

COMPLETO A SER INSTALADO EM ESTRI
PARA VBAS DE ESTACIONAMETNO DO
CARPORT LOCALIZADAS NA AREA
ESTACIONAMENTO DA  ENTRADA

VISITANTES E ESTACIONAMENTO

20% apobs o comissionamento
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AUDITORIO FERNANDO FALCAO INCLI
FIXACAO, SUP@ST ELEMENTOS DE PROTI
E SECCIONAMENTO, INFRAESTRU
ELEMETO DE ATERRAMENTO
EQUIPOTENCIALIZAGCAO, CABOS DE CO|
CONTINUA E CONEXOES.

3. SISTEMA DE MONITORAMENTO E GRREWNIIAREMOTO
3.1 IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE SUPER| Sera medido80% do Item depois de instalado
MONITORAMENTO DSFCRINCLUINDO SU 20% apdbs o comissionamento
INSTALACAO, PROGRAMACAO
CONFIGURACAO DOS ELEMENTOS
CONTROLE
4, SERVICO®JXILIARES
4.1 TREINAMENTO Sera medido integralmente apés a realizacao
treinamento, aentrega e aprovacao pela
Fiscalizacdo dos Manuais de Operacéo e
Manutengéo
4.2 5h/} a9b¢! 4%h a! { . | L[ Serdamedidointegralmente ap6s a aprovagao
pela Fiscalizacd® I 52 OdzYSy i | cen
SFCR
4.3 COMISIONAMENTO, VERIFICACAO E AVAI| Sera medido integralmente ap6s a emisséo d
DE DESENENHO DO SFCR Relatorio de Comissionamento e Avaliagao d
Desempenho da Instalac@cediante Termo de
Recebimento Provisério
5. SERVICOS PRNUTENCAO E GARANTIA DE DESEMPENHO
5.1 AFERICAO DE PERFORMANCE Conforme Critério Especial de Medigimaixo,

MANUTENCAO DA USINA PELO PERIODO|

(VINTE E QUATR®@ESES

item 9.1.

Quadro4 ¢ Critérios de Medicdo

9.1Critérioespecial demedicdo para fericdo dePerformance commanutencdo pelo periodo

de 24 (vinte e quab) meses.
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Existira unFator de Ponderacagpor cada periodo de medicdo (mé&g)e podera reduzir o
pagamento para anést do valor contratual previstmo caso de descumprimento dos
critérios de medicéo de resultados. Efs®r serd aplicado da seguinterfoa:

a) FRnes= 1: no caso de todas axorréncias serem solucionadas dentropgtazo;

b) FRnes=0,9: no caso de ndo resolucao injustificada de problemas néo criticos. No caso de
mais de uma ocorréncia nao solucionada, esse valor decaird em 0,02 poénui@mao
solucionada;

c) FRnes =0,7: no caso de ndo resolugdo injustificada de problemas criticos que afetem até
20% da capacidade da usina. No caso de mais de uma ocoménaalucionada, esse valor
decaird em 0,05 por ocorréncia nao solucionada;

d) FRnes=05: no caso de ndo resolucao injustificada de problemas criticos que afetem mais
de 20% da capacidade da usina. No caso de mais de uma ocorréncia ndo solucionada, es:

valor decaird em 0,05 por ocorréncia ndo solucionada.

10 .QUALIFICACAO TECNICA DICITANEE

Para o atendimento danecessidads do projetoa licitante deverdatender aos seguintes

requisitos:
10.1 Para fins d&QUALIFICACAO TECNGEERACIONAL:

10.1.1 Inscrig&o ou registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

¢ CREAquecomprove atividade relacionada com o objeto

10.1.2 Apresentar um ou mais atestado(gcompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo

Técnico (CAT) em nome do profissional habilitado responsével técnico pelo sgueico,
comprove(m) que a licitante tenhaxecutado para orgéo ou entidade da administragéo
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,

para empresas privadassservigo(s) relativo(s) a:

10.1.2.1 Fornecimento e instalacdo de Sistes)otovoltaicds)Conecado(s)a Rede com

poténcia igual ou superior 450 kWp ento e cinquentakW pico) em um ou mais
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empreendimentos, sendo permitido para atingir essalor o somatorio d poténcias
desde que se trate de projetos de Minigeracao Distribuida

10.1.3 Para acomprovaéo do quantitativo minimo estabelecido no subitem anterio&o sera
aceitoo somatorio de atestadode execucao de usinas de Microgeragfndo em vista
que para 0 objeto ora tratado ndo had como supor que a execucdo de usinas de
Microgeracaaapacitem aempresa para a execucgao de sistemad/migigeracao

10.2 Para fins dQUALIFICACAO TECNRRDFISSIONAL

10.2.1 Comprovacado da licitante de possuir, em seu corpo técnico, na data de abertura das
propostas, profissional(is) de nivel superiBNNGENHEIRELETRICISTrconhecido(s)
pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente
registrado(s) no CREA da regidao onde os servi¢cos foram executados, acompanhado(s
da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Tecqic0Al, expedida(s) por estg(s
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) execdatisfatoriamentepara
orgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empreseapa- que ndo a propria
licitante (CNPJ diferentekervico(s) relativo(s) a:

10.2.2 Fornecimento e instalacdo de SistdiglaFotovoltaicgs) Conectad¢s) a Rede com
poténcia igual ou superior a300 kWp (rezentos KW pico)em um ou mais
empreendiment®, senad admitido para atingir €se valor o somatério das poténcias de
projetosde MinigeracadDistribuida.

10.2.3 Para a comprovacédo do quantitativo minimo estabelecido no subitem antaéorsera
aceito o somatorio de atestadoem projetos iguais ou inferiores a K®/p (setenta e
cinco kW |xo), tendo em vista que, para o objeto ora tratado ndo ha como supor que a
execucao de usinas ddicrogeracaacapaciteo profissionalpara a execucao de sistemas
de Minigeracéo Distribuida

10.2.4 A comprovacao de vincupwofissional sera feita com a apresanéio de copia da carteira

de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, do contrato social da
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licitante em que conste o profissional como soécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de
declaracdo de comatacdo futura do profissional detentado atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaracédo de anuéncia do profissional.

10.2.5 O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovacdo da qualificacac
técnica acima devera(do), obrigatoriamenteser o0o(s) responsavel(is) pelo
acomparmamento da execucdo dos servicos de que tratam o olgjegtacontratacao.

10.2.6 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, para fins de comprovacao defgpagifo técnica, todos serdo
inabilitados, ndo cabendo nenhuma alegagao ou recurso.

10.3 Com o intuito de tornar mais célere a analise pelo Pregoeiro, deverdo ser destacados
(grifados), nos atestados, os itens correspondentes as solicitacbes de qualifiéagéa t
prevista no Edital.

11 VISTORIAECNICA

11.1 O licitante poderd em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessao de abertura vistoriar
os locais para a execucao do servico. Em ndo o fazendo, ndo podera alegar posteriormentse
gue desconhecia aondicbes necessarias para execucao do objeto.

11.2 A vstoria para efeito de cumprimento o item acima, devera ser previamente agendada
pela licitante com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, no periodo de 22 a 62
feira das 08:00h as 17:00h, jurddSubdiretoria de Manutencao e Servicos, peloftele (98)
32693278.

11.3 Emrealizando a visita técnica ao local a licitante devera assinar a declaragéo de que visitol
o local. Tal declaragdo devera conter também a assinatura de representante da ALEMA.

11.4 O Ligtante que optar pela ndo realizagdo da vistoriavera assinar a declaragéo
correspondente

11.5 Os modelos de declaracdo de vistoria ou de néo vistoria aodocahtramse no Anexo
VIII.

12 OBRIGAQ()ES DA CONTRATADA
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12.1 Executar o objeto contratado no prazo #180 (cento e oitenta dias) e em conformidade
com as eigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e na proposta.

12.2 A Contratada obrigae agarantir pelo prazo de 5 (cinco) anos servicos prestados,
especialmente com relacdo a poténcia minima CRcomprometendese a adotar as
medidas corretivas necsérias no prazaaximo del5 (quinze diasapos a notificacao feita
pelo Contratante.

12.3 Manter, durante a execuc¢éo do contratodas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo

exigidas e apresentar, juntamente com a fatura, as provas de quitacdo com rd&aze

Federal, Estadual e Municipal do seu domicilio ou de sua sede, os Comprovantes de

Regularidade do FGTS e CND do INSSdaléntros documentos que se fizerem necessarios
para a comprovacao de cumprimento das obrigag@es trabalhistas, fiscais e poididene
certiddo de quitacdo de débitos com a CAEMA.

12.4 Responder, independentemente da fiscalizacdo e do acompanhamento pela

QONTRATANTE, por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados, direta ol

indiretamente, a ALEMA, ou a terceiros, decorrentescdpa ou dolo na execucdo dos
servi¢cos objeto do Contrato.

12.5 Responsabilizase, integralmente, pelo objeto da contratac&o, iesmos da legislacéo

vigente, prestandeps de acordo com as especificacbes e 0s prazos constantes deste Termo

de Referéncia.

12.6 Desgnar, dentre os funcionarios destacados para a prestacao de servigos, aquele(s) que

agira(ao) como preposto(s), apto(s) a repentar a CONTRATADA, com poderes suficientes
para prestar e receber esclarecimentos.

12.7 Instruir seus profissionais envolvidos naeexcdo do objeto contratado quanto a
necessidade de acatar as orientacdes do representante da CONTRATANTE;

12.8 Fornecer todo os Rgpamentos de Protecdo Individual (EPIs), e coletivos quando for o

caso, aos seus empregados alocados na execucao do objeto tiatapfiscalizando o uso.
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12.9 Designar para a execucao dos servicos somente profissionais tecnicamente qualificados
nos termos d legislacdo vigente, prestandloes socorro e assisténcia, as suas expensas, em
caso de acidente ou sinistro;

12.10 A CONTRATADA obrigma retirar, as suas expensas, todo e qualquer material resultante
da execucao do contrato, devendo, ainda, repor os locaidveis e objetos que tenha
movimentado na forma como os encontrou.

12.11 E vedado, & CONTRATADA, transferir, no todo ou em partefigagites do presente
contrato.

12.12 Comunicar a Contratante, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias uteis, quaisquer
alteracdes hawdas no contrato social, durante o prazo de vigéncia do contrato, bem como
apresentar os documentos comprobatérios da nova sitoaca

12.13 Arcar com todos os Onus referentes a salarios, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciérios, seguros, uniformes, instrentos, materiais e equipamentos concernentes
a execucdo dos servicos, além dos impostos, taxas e seguros, devendo apresemtas, sem
que solicitada pela Contratante, a documentacdo comprobatoria dos recolhimentos devidos.

12.14 Arcar com os 6nus de indenizadtoe qualquer dano material ou pessoal que possa advir,
direta ou indiretamente, a Contratante ou a terceiros, do exercicio dasudade, ficando
obrigada a promover o ressarcimento a precos atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados daocorréncia do fato danoso, de forma, que o ndo ressarcimento legitimara o
desconto do valor respectivo dos créditos a que porvemtanha direito junto a Contratante.

12.15 Acatar as decisfes e observacoes feitas pela Contratante, relativamente a execugéo dos
Servigos e prestar os esclarecimentos, quando solicitados pela Contratante, atendendo de
imediato as reclamacdes

12.16 Nao transferir aoutrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, qualquer dano

causado pelos seus funcionarios ou subcontratados.
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12.17 Manter sas pessoal devidamente uniformizado e identificado, bem como substituir
dentro de 2 (dois) dias, mediante solicitagédo, qualquer gado ou preposto cuja conduta
seja julgada inconveniente ou insatisfatoriagkdcalizacaalo contrato.

12.18 Levar imediatamerg ao conhecimento do Contratante qualquer fato extraordinério ou
anormal que ocorra durante a execucdo dos servi¢cos, com a iAdicks medidas a serem
adotadas, visando a imediata reparacéo do fato ocorrido.

12.19 Diligenciar para que seus empregados tratens@wvidores e prestadores de servicos da
Contratante com atencéo e urbanidade.

12.20 Manter em perfeito estado ou reconstituir imediateente todas as instalagbes que

forem prejudicadas em decorréncia da realizacdo dos trabalhos, realiz@daoclusive,

limpezs periddicas e ao final da prestacdo dos servigos, com materiais adequados, a fim de

deixar os locais prontos para utilizacao.

12.21 Apresentar no prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura da Ordem de Servico

cronograma fisicdinanceiro detalhado paraprovacéao da fiscalizacao.

12.22 Apbs aprovacgdo do cronograma por parte da fiscalizacéo, a licitante devera apresentar a

Contratante & Anotacdes de Responsabilidade Técnica referentes ao projeto e execucao do

servigco no prazo maximie 5 (cinco)dias;

12.23 Realizar a prestacao do servico sem prejuizo das atividades normais da ALEMA;

12.24 A CONTRATADA fornecera aos funcionarios todos os equipznelet protecdo
individual exigidos pela NR 6Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como:
capacetes e Oculosspeciais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecao,
botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade coatuaeza dos servicos em
execugao;

12.25 Os operarios serdo especializados e deverdo usar uniformes, identificacbes e
equipamentos de protecéo individual previsto pelas normas de medicina sobre higiene e

seguranca do trabalhdyem como obsem@ncia aos protocolosanitarios de combate e
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prevencdo a COWDY, cujo ndo atendimento podera resultar na paralisagcdo dos servicos
pela FISALIZACAO;

12.26 A CONTRATADA mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalaco
do canteiro de servico, especialmente assvide circulacdo, passagens e escadarias,
coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritogeral,

12.27 A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar
transito de pessoas e a circulacdo de maisti obstruir portas e saidas de emergéncia e
impedir 0 acesso de equipamentos de combate a incéndio;

12.28 Cabera 3CONTRATADA comunicar & FISCALIZACAO e, nos casos de acidentes fatais
autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escatim tipo de
acidente que ocorrer durante a execucédo dos servicos, inclusive principios de incéndio;

12.29 Caberda CONTRATADA manter no canteiro de servico medicamentos basicos e pessoal
orientado para 0s primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante@igdo dos
trabalhos, nos termos da NR 18;

12.30 Deverao ser fornecidos catalogos técnicos de todos 0s equipameataspmprovacao
das especificacdes técnicas exigidas acima no ato da contratacao.

12.31 A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretgulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto deste TERMO DE REFERENCIA

12.32 Deverao ser observadagorosamenteno desenvolvimento d empreendimento todas
as especificacdes técnicas consemndeste TERMO DE EBENCIAe normas e codigos
aplicaveis ao escopo d@rvicq sendo que as especificacOes ABNT (Associacao Brasileira
de Normas Técnicas), Normas e Regulamentos Intekh&MA normas da concessionaria
local (EQUATORIAL ENERGIARANHAO) e da Agéncia Reguladora (ANEEL) e em especial
as que estaoelacionadas no Iterh.2 deste devem serconsideradascomo elementos base

para quaisquer servi¢cos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.
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12.33 Nas situacdes em que as normas supracitdddarem ou forem omissas, deverao ser
consideradas as prescricoes, indicacdes, especificagbes normas danregios
internacionais reconhecidos pelo setor como referéncia técnica, bem como condi¢des de
instalacdo de equipamentos que compdem 0s sistemas.

12.34 Os servicos prestados pela CONTRATADA deverédo {s@us@mpre no uso racional de
recursos e equipamentos, derma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos bem como a geracao excessiva de residuos, a fim de atender as duetrizes
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

12.35 As boas praticas de otimizacao de recursos, redugidesperdicios e menor poluigdo se
pautam em alguns pressupostos e exigéncias, que deverdo ser observados pela
CONTRATADA:

a) Racionalizacdo do uste substancias potencialmente toxipoluentes.

b) Substituicdo de substancias tdxicas por outras atoxicateauenor toxicidade.

c) Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua.

d) Reciclagem/destinacdo adequada dos residuosdgeraas atividades de limpeza, asseio
e conservacao.

e) Os materiais empregados pela CONTRATADA deverao atemdelhor relacdo entre
custos e beneficios, considerande os impactos ambientais, positivos e negativos,
associados ao produto.

f) Repassar a seusmpregados todas as orientacoes referentes a reducéo do consumo de
energia e agua.

12.36 A qualquer tempo a CONTRMNTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacgéo de
relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a
solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados

mais adequados do ponide vista dos impactos ambientais.
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12.37 A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade d
racionalizacéo de recursos no desempeineosuas atribuicdes, bem como das diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE

12.38 A CONTRATADA devera retirar, sob orientagcdo da Fiscalizacdo, todos os materiais
retirados ou substituidos durante a realizacdo de servigos, devendo saptélos a
fiscalizacdo para avaliagdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela
CONTRTANTE.

12.39 Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, deverdo ser adequadamente
separados, para posterior descarte, em conformidade congialigdo ambiental e sanitaria
vigentes.

12.40 A CONTRATADA devera desenvolver ou adotar manuais de procedinedascarte de
materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composic¢des, chumimercario e seus compostos, remetends para
0s estabelecimentos que as comercializam ou a rede de asssti&cnica autorizada pelas
respectivas industriagara a adequada destinacao final

12.41 Atender, no que couber, as disposicfes da Politica NaderRésiduos Sdlidos, instituida
pela LEI n. 12.305, de 02/08/2010, regulamentada pelo DECREHAD4).de 23/12/2010.

12.42 A CONTRATADA deve conduzir suas a¢gfes em conformidade com os requisitos legais
regulamentos aplicaveis, observando também a legislagébiental para a prevencao de
adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e afoiva prestacao dos
Servigos.

12.43 A CONTRATADA deveréa observar a Resolucdo CONAMA n° 401/2008, para a aquisicdo
pilhas e baterias para serem utilizadas nosuipgmentos, bens e materiais de sua
responsabilidade, respeitando os limites de metais pesadosjocchumbo, cadmio e
mercurio.

12.44 Fornecer, para aprovacao da Contratante, antes de iniciar o servico, todos os desenhos

de detalhamento que sejam necessarios,0& catalogos dos materiais construtivos e
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equipamentos especificados, com curvas de rendimergsinalando seus pontos de selecao,
guando for o caso.

12.45 Contratar maede-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo
pretendido, para curmprimento do cronograma estabelecido.

12.46 Todas as instalacfes deverdo ser executadas, ensaiadasadaesle acord@aom as
especificacoes.

12.47 A CONTRATADA se responsabilizar4, mesmo apés a conclusao dos servicos, a refazer
corrigir, as suas expensas, 0s sggique tenham sido comprovadamente executados com
imperfeigdes técnicas.

12.48 A atuacdo daFISCALIZACAO ndo exime a CONTRATADA das suas responsabilidades
presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo dos Servicos, quaisquer que sejam oS a
praticados no demsmpenho de suas atribuicbes, ndo implicard solidariedade ou
corresponsabilidade com aOBITRATADA, que responderd Unica e integralmente pela
execucao dos servicos na forma da legislacdo em vigor.

12.49 A CONTRATADA devera executar 0S servicos previstos nestaetdcinos horarios
preferencialmentecompreendidos entre 8h e 18h de dias lteis.

12.50 A CONRATADAeverdexecutar os servicos inclusive em fins de semana, feriados ou fora
do horéario de funcionamento do setor, sempre que o0 CONTRATANTE entender que as
atividades ndo podem sedesenvolvidasio periodo normal da jornada de trabalho, sem
custos adimnais para a CONTRATANRAIEcomo adicional noturno, horas extras, etc.

12.51 A CONTRATADA responsabilsesd pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relatos a legislacéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere
ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato

12.52 A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelo zelo, manutengaguardados
equipamentos e materiais de sua propriedaylee se mantiverem dentro daLEMA

12.53 Cabera a CONTRATADA garantir que 0s materiais @aetgntos entregues para

aplicacdo no servico de montagem e instalacioSIRCRhao sejam deixados em areas
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vulneraveis a sofrerem extravios ou danos de qualquer natu@aso contrario, ficara sob

sua responsabilidade a reposi¢cao dos mesmos.
12.54 ACONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos, eB0digs corridos a

partir da Ordem de Servigo:

a) PPRA O Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA), estabeédaitiorma
Regulamentadora (NB), visa estabelecer a¢des que garantapreservacao da salude e
integridade fisica dos funcionarios, face aos inUmeros riscos existentes no ambiente de
trabalho;

b) PCMSO- Esta Norma Regulamentadora, NR 07, em seu item ,7dsthbelece a
obrigatoriedade de elaboracao e implementacéo, por parteadi®s os empregadores e
instituicbes que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle
Médico de Saude Ocupacior@PCMSO, com o objetivo de promocéo e preservagio
saude do conjunto dos seus trabalhadores;

c) Ficha de entrega de EPI (ficque comprova o recebimento dos EPIs pelos empregados
da Contratada);

d) Comprovantes ou laudos que comprove estar cumprindo as Normas Regulamentadoras
NR 06, NR 10 e NR 35, quandbcépeis

12.55 A CONTRATADA deve atender as normas e portarias sobre segusadda eo trabalho

e providenciar os seguros exigidos em lei, ha condicdo de Unica responsavel por acidentes

danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas diretadicetamente

envolvidas nos servigos objeto do contrato

12.56 Efetuar o pagameto de todos os tributos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou
gue vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

12.57 Disponibilizar, no prazo d&(cincg dias corridos contamla partir do dia seguinte ao dia

da publicacdo do extrato do instrumentortratual no diario oficial, os contatos de telefone,

e-mail ou outro meio habil para comunicacdo comaEMA bem como manter os dados

atualizados durante toda a fase de execucaadntratacao
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12.58 Fazer com que seus empregados se submetam aos regulameataseglranca e
disciplina, durante o periodo de permanéncia nas dependénciat BMAexigindese o uso
de uniforme da empresa e cracha de identificacdo, né®ndo permitido o0 acesso
dosfuncionarios que estejamtilizando trajessumarios (shorts, casetas regatas, sem
camisa ou usando chinelos de dedo)

12.59 Comunicar #ALEMApor escrito, quando verificar condi¢des inadequadas de execuc¢ao do
objeto ou a iminéncia de fatos que possaprejudicar a sua execucdo e prestar o0s
esclarecimentos que foresolicitados pelos fiscais

12.60 Manter o carater confidencial dos dados e informacfes obtidos de qualquer forma ou
prestadas pelaALEMA ndo os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a
terceiros, bem como a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiestiama licitante
contratada, durante e apds a vigéncia do contrato

12.61 Todos os materiais a serem empregados na execuc¢ao dos servicos em referéncia sera
novos, de fabricantes consagradospsenperfeicoes ou defeitos e serdo fornecidos pela
CONTRATADA quedra responsavel também pelo ferramental necessario a sua execucao e
limpeza final.

12.62 Todos os materiais envolvidos na instalagcdo possuirdo certificado fornecido pelo
INMETRO ou empresa déidadora de reconhecimento nacionauando aplicavele serao
previamente aprovados pela Fiscalizacao.

12.63 As interferéncias ndo previstas ou ndo projetadas deverédo ser executadas ts=ando
critério pratico e evitando desperdicios, com o menor tempo déalagdo e consulta a
FISCALIZA(;AO do CONTRATANTE.

12.64 Devera ser consetada toda recomposi¢cdo das paredes, forro e pipavimentacague
sofrerem intervencdo durante os trabalhos de instalacdoecdmposicdo devera ser
executada conforme padréao existenta) conforme definicdes da CONTRATANTE.

12.65 A CONTRATADA utilizara a rgme elétrica do CONTRATANTE para a realizacdo dos

Servicos.
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12.66 No caso da utilizacdo de equipamentos de alto consumo de energia, a CONTRATAD.
devera consultar a FISCALIZACAO para procedea éostalacio do equipamento na rede
existente.

12.67 Tal como ocorreraam o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se utilizar
da infraestrutura de agua existente do CONTRATANTE, contudo, devera zelar para que
utilizacdo desses insumesja 0 maisacional possivel.

12.68 A CONTRATADA devera arcar com todas as degpesasentes da eventual execucao
de trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalacbes e equipamentos
necessarios a plena execucdo dos servicos contratados, bem como todostes tes
necessarios a aceitacao e recebimento deles.

12.69 Conformelegislacéd em vigor,salvo disposicdes em contrario constante do edital, os
ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucao c
objeto do contrato correm poconta da CONTRATADA.

12.70 Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servicos executados pela
CONTRATADA, sem excecao, deverao ser removidos, durante o desenvolvimento dos servig
e imediatamente apds a conclusdo dos servi¢os. Entretanto, ag&maocorrerd somente
ap0Os prévio conhecimente autorizacaala FISCALIZACAO.

12.71 Se necessério, devera ser providenciado o cobrimento provigaicoberturaou
telhado, no periodo em que estiverem sendo executados os servi¢cos, de modo a proteger 0s
materiais,equipamentos e estruiras internas existentes no predio.

12.72 A carga e o transporte horizontal e vertical de materiais diversos deverao ser feitos de
forma a n&o danificar as instalagdes existentes e em horario a ser determinado pela
FISCALIZACAO.

12.73 A CONTRATADIevera manter no lat de realizacdo dos servicos, relagdo com o nome

e funcdo de todos oseusfuncionarios.
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12.74 Prestar, ap0s o recebimento provisério 86CR até seu recebimento definitivo, toda
assisténcia técnica necessaria a solucao das imperfetigiestadas na vistoriéinal, bem
como as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

12.75 A auséncia de previsdo de qualquer procedimento técnéstenTERMO DE REFERENCIA
ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdanei®res técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando 0s objetivos béasicos de funcionalidade e
adequacao dos resultados, bem como todas as normas vigentes.

12.76 Arcar com as reclamacfes levadas ao seu conhecimento por parte da FISCALIZACA
cuidando inediatamente das provighcias necessarias para a correcao, evitando repeticdo
de fatos.

12.77 Responder integralmente pela produtividade de sua equipe, arcando com eventuais
custos adicionais oriundos de reducdo dessa produtividade, ainda que em funcédo de
condicds atmosféricas adveas.

1278! [/ hbe¢w! ¢! 51 &SN} NBLNBaSyilalRIFI y2 20! f
wSalLlRyat gSt ¢SOYyA02¢ AYRAOFIR2 yI LINRBLRAG!
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu norog, assuntos relativoaos
servigos contratados.

12.79 A CONTRATADA cuidara para que 0s servigcos a serem executados acarretem a men
perturbacao possivel aos servicos da CONTRATANTE, as vias de acesso, e a todo e qualq
bem, publico ou privado, adjacente ac# de execucdo dos Is&;os.

12.80 A Fiscalizagdo examinara todos os materiais recebidos no local de realizacdo dos servicc
antes de sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem
julgados inadequados. Neste caso, em presenca sjporesavel pela execug@los servicos,
serdo retiradas amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacao das qualidades dc
materiais a custa da CONTRATADA.

12.81 Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por
outro, aCONTRATADA, em tentpdbil, apresentara, por escrito & FISCALIZACAO, a proposta
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de substituicdo, instruinda com as razdes determinantes do pedido, sendo que sua
aprovacao so6 poderé efetivae quando a CONTRATADA:

a) Firmar declaracdo de que a substituocse fard sem 6nysara 0 CONTRATANTE;

b) Apresentar provas de equivaléncia técnica ou superior do produto proposto em
substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental, o laudo
de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratérionaéigico
idéneo, acritério do CONTRATANTE.

13 OBRIGACOES DA CONTRATAMLEMA

13.1 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os trabalhos objetos do Contrato.

13.2 Permitir acesso ao local de realizacdo dos servicos somente a funcionarios constantes dc
rol apresenado pela Contratada

13.3 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar 0s seus
servigos dentro das normas vigentes.

13.4 Supervisionar a execuc¢ao dos servicos, promovendo 0 acompanhamento e a fiscalizagac
sob os aspectos quantitativosjealitativos.

13.5 Fornecer a Contratada o nome dos funcionarios da Contratante que irdo acompanhar os
servigos #u fiscalizar a execugéo do Contrato.

13.6 Comunicar prontamente a Contratada sobre qualquer anormalidade evidenciada na
execucao do contrato para a dda correcdo e/ou dequacao.

13.7 Notificar a Contratada, por escrito, sobre multas, penalidades e quaisquer outros débitos
de sua responsabilidade, garantido o contraditério e a ampla defesa.

13.8 Atestar a execucdo dos servicosi recebimento de materiai® receler a fatura
correspndente, quando apresentada na forma estabelecida no contrato.

13.9 Exercer a fiscalizacao dimsnecimentos owservigcos por meio de servidor especialmente
designado para esse finfkiscalde Contrato, na forma prevista nlagislacdo vigentes
ResolucacAdministrativa n°® 955/2018, procedendo ao atesto da(s) respectiva(s) nota(s)

fiscal(is)s/fatura(s), com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necesshisgsbDotara

89

Palacio Manuel BeckmaAy. Jerdnimo de Albuquerque, s/n, Sitio Rangedor, BBBMA, Sdo Luis/MAI CEP 65.074750



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Nucleo de Instalacédo Predial

todas as ocorréncias que merecam registro, relacionadas com a exedagaservics,
determinando o que for necessério a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.10 Pagar o valoda medicdcem moeda corrente nacional, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias contados do recebimento expresso pela Contratante, mediante apsgsentda
Faura/Nota Fiscal e documento de recebimento definitivo, devidamente atestados pelo
Fiscado Contrato.

13.11 Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, o prazo de pagamento ser.
contado a partir da sua reapresentacdo, devidamenteil@izados.

13.12 Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da ALEMA, o valor podera ser atualizado
monetariamente até a data de sua liquidacéo, observada a variacdo da SELIC, calculada ta
pro-rata dia.

13.13 Somente seréo pagos os servicos devidamente realizadosintediestados eonforme
cronograma de desembolso.

14 DAS SANCOES

14.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n® 10.520,
de 2002, a Contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decoréncia da contratacao;

b) Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

c) Fraudar na execucéo do contrato;

d) Comportarse de modo inidéneo;

e) Cometer fraude fiscal

14.2 A Contratada que cometer qualquer das atfdes discriminadas no subitem acima ficara
Sujeita, sem pgjuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

14.3 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos

significativos para a Contratante;
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14.4 Multa moratdaia de 0,5% por cento por dia de atraso injustificado sabralor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 dias;

14.5 Multa compensatoria de 1,0 %r( porcento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto;

14.6 Em caso de inexecucaarngial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subit
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

14.7 Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a ALEMA pelo prazo de até dois
anos;

14.8 Impedimento de licitar e contrataroon o Estado do Maranh&o pelo prazo de até cinco
anos;

14.9 Declaacdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autidlade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre gie a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

14.10 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a:
empresas ou profissionais que:

a) Tenhamsofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos)defiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Adtragé&o em virtude de
atos ilicitos praticados.

14.11 A aplicacdo de quguer das penalidades previstas realizara em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, obses&ando
0 procedimento previsto na Lei n°® 8.66@& 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

14.12 A autoridadecompetente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracéo, observado o principio pieoporcionalidade.
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15 DA PROPOSTA DE PRECOS

15.1 A proposta de precodevera seguio modelo do Anexo V e tes seguintes documentos:

15.1.1 Planilha Orgcamentéaria de todos os itens que compdernecimento ecomposicéo d
BDI edemaisencargos conformenodelos apresentado ne Anexo | llle IVdesteTermo

de Referéna.

16 DAS CONIEOES DE PAGAMENTO

16.1 O pagamento serd efetuado obedecendo o cronograma ffgiemceira O
CONTRATANTE solicitaredicao dos trabalhos executados. Uma vez medidgsa@/ados 0s
servicos pela Fiscalizagdo contrato, no prazo d&0 (dez)iasuteis, o Contratado apresentara

nota fiscal/fatura de servicopara liquidacdo e pagamento da despesa. Devera encaminhar,
também as guias de recathento junto aos 6rgdos da adnistracdo FederalEstadual e
Municipal, acompanhada de declaracdo que mantém todaadi¢cdes de habilitacdo exigidas
durante o certame licitatorio.

16.2 Os pagamentos serdo efetuados por etapas efetivamente concluidas, correspondentes
aos servicogxecutams, aprovados pela fiscalizacdo apos as devidas medigbeslicas e de
acordo com o @nograma fisicdinanceiroconforme Anexo Il.

16.3 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando todos 0s servicos previstos
16.4 No caso de etapas néo concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagc
apenasos servicos executados, devendocontratada regularizar or@anograma na etapa
seguinte.

16.5 Se a contratadaier a adiantar a execugéo dos servi¢os, em relagcédo a previséo original
constante no cronograma fisifmanceirq podera apresentar o boletim de medicao
correspondente, ficando a a@ da contratanteaprovar a quitacdo antecipaddo valor

respectivo, desde que néao fiquertstatadoatraso dos servigos tidos como criticos.
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16.6 A ultima parcela do pagamento somente sera efetuada apds o recebimento definitivo e
completo d objeto contratadoatestada pela Fiscalizacdo acompanhada dotimolée medicéo
e comppovando asuaconcluséao.
16.7 A Contratante ndo aceitard, sob nenhupretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para asutentidades, sejam fabricantes, técnicos,
subontratados etc.
17 DA GARANTIEONTRATUAL
17.1 O adjudicatario, no prazo de 15 (quinze dias) apds a assinatura do Termo de Contrato,
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que seré
liberada de acordo com as condicG@svistas neste Edital, carme disposto no art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.
17.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo minimo de 03 (trés) meses apos artiéro da vigéncia contratual.
17.3 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a-) prejuizosadvindosdo naocumprimentodo objeto do contrato;
b-) prejuizosdiretos causadosa Administracdadecorrentesde culpaou dolo durante a
execucado contrato;
c-) multasmoratorias epunitivasaplicadagpelaAdministracda CONTRATADA,;
d-) obrigacBedrabalhistase previdenciariagle qualquernaturezanaoadimplidaspela
CONTRATAD#4uandocouber.
17.4 No caso da opcdo pelseguregarartia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais e em nome do Assembleia
Legislativa do MA, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da sua duracédo, devendc
a CONTRATADA premnciar sugrorrogacao, por toda a duragéao do contrato, independente de
notificacdo do Assembleia Legislativa do MA. Deveré a apolice conter expressamente clausula d

atualizacao financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogalkilidad
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17.5 No caso € opcéo por caucdo em dinheiro, o interessado devera encams#ano Setor
Financeiro da Assembleia Legislativa do MA, que o aplicard, de forma a preservar o seu valo
monetario.

17.6 No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacédo devgémcia, egarantia

devera ser ajustada a nova situacédo ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros utilizado:

quando da contratag&o.

17.6.1 Caso a opcdao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, medianteegistro emsistema centralizado de liquidacao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.7 No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devestac@xpresa renuncia

do fiador aos beneficios do art. n° 827 do Cadigo Civil.

17.8 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia

devera ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢des.

17.9 Se o valor da garantia for utilida total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigacdo, a CONTRATADA oksga fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30

(trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.

17.10 A CONTRATANTE executara a garantia na fmeweta na legislacdaig rege a matéria.

17.11 Sera considerada extinta a garantia:

17.11.1 Com a devolucéo da apdlice, carta fiangca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadagmdinheiroatitulo de garantiaacompanhadale declaracdo
da CONTRATANTEgediante termo @cunstanciado,de que a CONTRATADA cumpriu
todas asclausulagio contrato;

17.12 No prazo de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia do contrato, caso a Administragac

nao comunigue a ocorréncia de sinistros, quamlgrazo serd ampliado, nos termos da

comuncacéao.

18 UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA
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18.1 O presente documento foi elaborado pelo Nucleo de Instalacdo PredMUINR
vinculado aSubdiretoira de Manutencao e ServicesSDMS$sendo assiado pelo Diretor de
Administracéo e aprovadpela Diretoria Geratonsoante dispde a Resolucao Administrativa
n°® 955/2018 da Mesa Diretora da Assembleia.

18.2 A fiscalizacdo do presente objeto serd feita por meio de fsmal a ser designado
oportunamente.

18.3 Nos termos da Resolucdo Administrativva9®5/2018 submetemos o presente Termo de

Referéncia a aprovacdo do Senhor Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhé&o.

Sao Luis20de maiode 2021

Luis Ernani Santos Pereira Valterlan Oliveira da Costa
Engenheiro Eletricista i NUINP Chefe do Nucleo de Instalacdes Prediais
Geraldo Oliveira Junior Mauricio Fernandes Lima
Subdiretor de Manutencéo e Servigos Coordenador de Planejamento em

Compras Publicas

André Mauricio Damasceno Ferreira Antino Correa Noleto Junior
Diretor de Administracdo Adjunto Diretor de Administracao
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Vistos os autos, no uso de minhas atribuicdes,
aprovo o presente Termo de Referéncia.

Sao Luis, de de 2021

Valney de Freitas Pereira

Diretor Geral
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ANEXO ¢ MODELOS APLANILHA ORCAMENTARIA
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ANEXO ¢ MODELO DA PLANILBRCAMENTARIA

ITEM | EXECUCAO TOTAL DE UM SISTEMA DE GERAGCAO FOTOVOLTAICA CONECTRECRAREOE KWpNA SEDE D UND. | QUANT. [ PRECO[ PRECO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS RETEHMASSNECESSAR UNIT. | TOTAL
MATERIAIS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (R$) BDI

%
R$

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 | CANTEIR®IOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO SERV.| 1,00

1.2 | ELABORAGAO E APROVAGCAO NA EQUATORIAL ENERGETD@ERROUTIVO DA USINA DE 800 kWp SERV.| 1,00

1.3 | LAUDO ESTRUTURAL DAS INSTALACOES SERV.| 1,00

2 SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2.1 | SERVICO DE INSTALAGAO DE ELEMENTO DE MANOBRA E PROTECAO PARA CONEXAO DA USINA cJ 1,00
TODAS AS APTACOES NECESSARIAS NO QUADRO DE CONEXAO

2.2 | LINHA ELETRICA DE CORRRENTE ALTERNADA, INCLUINDO CABOS, ELETROCALHAS, ELETRETAQ cJ 1,00
E ACESSORIOS

2.3 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE PARALELISMO DOS INVERSORES cJ 1,00

2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DO CONJUNTO DE INVERSORES cJ 1,00
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2.5 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DO GERADOR COMPLETO A SER INSTALADO NAS COBERT] kWp 648
PRINCIPAL E BLOCOS A/B/IC E D/E/F INCLUINDO FIXACAO, SUPORTES, ELEMENTOS D
SECCIOMMENTO, INFRAESTRUTURA, ELEMENTO DE ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIDE]
CORRENTE CONTINUA E CONEXOES.
2.6 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DO GERADOR COMPLETO A SER INSTALADO EM ESTRUTURA kWp 152
ESTACIONAMETNO DO TIPO CARPORTZAWAS NA AREA DO ESTACIONAMENTO DA ENTRADA DOS
E ESTACIONAMENTO DO AUDITORIO FERNANDO FALCAO INCLUINDO FIXACAO, SUPORTES,
PROTECAO E SECCIONAMENTO, INFRAESTRUTURA, ELEMETO DE ATERRAMENTO E EQUIPOTEN
DE CORRENTENTINUA E CONEXOES.
3 SISTEMA DE MONITORAMENTO ENGHRMENTREMOTO
3.1 | IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE SUPERVISAO E MONITORAMESRECDOINDO SUA INSTALA(Q SERV.| 1,00
PROGRAMACAO E CONFIGURACAO DOS ELEMENTOS DE CONTROLE
4 SERVICOSJXILIARES
4.1 | TREINAMENTO SERV.| 1,00
42 |5h/!'a9b¢! 4%h &' { . ! L[ ¢E SERV.| 1,00
4.3 | COMISSIONAMENTO, VERIFICACAO E AVALIACAO DE DESENSFERHO DO SERV.| 1,00

SERVICOS PBRNUTENCAO E GARANTIA DE DESEMPENHO
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5.1

AFERICAO DE PERFORMANCEVBOAIMTENCAO DA USINA PELO PERIODQMVINETIE QUATR®ESES

SERV

1,00

TOTAL
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ANEXO It MODELO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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ANEXO It MODELO CRONOGRARMISICO FINANCEIRO

ITEM | EXECUCAO TOTAL DE UM SISTEMA DE GERATAMETAICA CONECTADO A REFERDE 800 kWpNA SEDE D] 30 60 | 90 [ 120 [ 150 | 180
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PROJETOS E SISTEM DIAS | DIAS | DIAS| DIAS | DIAS | DIAS
MATERIAIS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA

1 SERVICCPRELIMINARES

1.1 CANTEIR®JOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 80% 10%

1.2 | ELABORACAO E APROVACAO NA EQUATORIAL ENERGIA DO PROJETO EXECUTIVO DA USINA [[ 100%

1.3 | LAUDO ESTRUTURAL DAS INSTALACOES 100%

2 SERVICOS DE FORNECIMENIEYELACAO

2.1 | SERVICO DE INSTALACAO DE ELEMENTO DE MANOBRA E PROTECAO PARA CONEXAO D 90% 10%
INCLUINDO TODAS AS ADAPTACOES NECESSARIAS NO QUADRO DE CONEXAO

2.2 | LINHA ELETRICA DE CORRRENTE ALTERNADA, INCLUINDO CABOS, EEFERGOBLHASS, LEIT 90% 10%
FIXACAO E ACESSORIOS

2.3 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE PARALELISMO DOS INVERSORES 90% 10%

2.4 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DO CONJUNTO DE INVERSORES 80% 20%

Palacio Manuel Beckma®iy. Jerdnimo de Albuquerque, s/n, Sitio Rangedor, BBBMA, Sdo Luis/MAI CEP 65.074750
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2.5 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DO GEB@ANIBRET A SER INSTALADO NAS COBERTURAS DO 80% 20%
PRINCIPAL E BLOCOS A/B/C E D/E/F INCLUINDO FIXACAO, SUPORTES, ELEMENTOS D
SECCIONAMENTO, INFRAESTRUTURA, ELEMENTO DE ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZ
CORRENTE CONTINUA E CONEXOES.
2.6 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DO GERADOR COMPLETO A SER INSTALADO EM ESTRUTUR/ 80% 20%
ESTACIONAMETNO DO TIPO CARPORT LOCALIZADAS NA AREA DO ESTACIONAMENTO D/
VISITANTES E ESTACIONAMENTO DO AUDITORIO FERNANDO INCLUIND®XACAO, SUPORT
ELEMENTOS DE PROTECAO E SECCIONAMENTO, INFRAESTRUTURA, ELEMETO DE A
EQUIPOTENCIALIZACAO, CABOS DE CORRENTE CONTINUA E CONEXOES.
3 SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIANEENTTD
3.1 | IMPLANTACAO DE SOFTE/AR SUPERVISAO E MONITORAMENBBARDCLUINDO SUA INSTALA( 80% | 20%
PROGRAMACAO E CONFIGURACAO DOS ELEMENTOS DE CONTROLE
4 SERVICOS AUXILIARES
4.1 | TREINAMENTO 100%
42 |5h/ ! a9b¢! 4%h &' { .!L[¢E 100%
4.3 | COMISSIONAMENTO, VERIEACAE AVALIACAO DE DESEMPENHO DO SFCR 100%

SERVICOS PBRNUTENCAO E GARANTIA DE DESEMPENHO
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5.1

AFERIGCAO DE PERFORMANCEVBAIMTENGCAO DA USINA PELO PERIODO DE 24 (VINTE BMBESEER(
OBS.: A SER REALIZADO AROBIELUSAO E ENTREGA DENGAST
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ANEXO I§ ENCARGOS SOCIAIS
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ANEXO Ii¢ MODELO COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
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MARANHAO

VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO

SEM DESONERACAO

céDIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al [INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 [SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AG |Salario Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
PO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87% N3o incide 17,87% Nao incide
B2 Feriados 3,95% Nao incide 3,95% Néo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,69% 0,89% 0,69%
B4 139 Salrio 10,73% 8,33% 10,73% 8,33%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6  Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,46% N&o incide 1,46% Nao incide
B8  Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 7,42% 5,76% 7,42% 5,76%
B10  Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 43,25% 15,52% 43,25% 15,52%
GRUPO C
C1  |Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,67% 4,72% 3,67%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 5,83% 4,53% 5,83% 4,53%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,98% 3,09% 3,98% 3,09%
Cc5 Indenizacdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
Cc Total 15,04% 11,69% 15,04% 11,69%
RUPOQ D
D1  |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,70% 2,76% 16,35% 5,87%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,33%
Prévio Indenizado
D Total 8,10% 3,07% 16,77% 6,20%
TOTAL(A+B+C+D) 84,19% 48,08% 112,86% 71,21%

Fonte: Informag#o Dias de Chuva — INMET
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ANEXO |gBDI
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ANEXO IV

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA RABBISERVICOS DE ENGENHARIA

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BEDIFICACOES

| - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 ¢ ADMINISTRACAO CENT@RAL) 3,00%

II- PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1- IMPOSTOG)

1.1- COFINS 3,00%

1.2¢ PIS 0,65%
1.3-CPRB 4,50%

1.4-1SS (CONSIDERADO SOBRE 40% DODGABERVIGO 2,00% 10,15%
2 - LUCRQL) 6,5%%
3- GARANTIA SEGUR(S) 0,80%
4 - RISCQR) 0,99%
5- DESPESAS FINANCE(BRS 0,60%

IIl - CALCULO DO B.D.I.
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(1 G5+ o+ ) L+ B) (10 o)

(1_ﬁ) —1| =100

EDI =

B D | 225,00%

OBS: Considerado com desoneracéo da folha de pagamento, e portanto com incidéncia de CPR
BDI para o grupo de servigos degenharia, devido mostrar maiovantajosidade para a
administracé@o publica.
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ANEXO ¥ MODELO CARTA PROPOSTA COMERCIAL
A
Comisséo Permanente de LicitagadGPL/ALEMA
Ref.. PREGAO N° /Z02ALEMA

PrezadosSenhores,
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para............... objeto do Edital de PR N° / 2D2
ALEMA, pelo preco global de RS............cccovveeeeennns (oo e,

Esta Proposta de Precos se@emmpanhada délanilha Orcamerdriade todos os itens que
compdBe o fornecimento e composicdo de BDI e demais encargos conforme modelos apresent:
nos Anexo I, lll e IV dedielital

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagds comprometemos a assinar a
Gontrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o S

............................................ , Carteira de Identidade n°. ............ccccceevvvveennnnn.. €Xpedida
...... l....l........., Orgdo Expedidor ..................e CPF n° ..........................., COMO representante
legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta € de...................... (e, ) dia

contar da data de abertura da licitagao.

Cumpriemos rigorosarante toda a legislacao aplicavel & execucéo dos servigcos contratados.
Outras informacdes: Razao Social da Proponente, Endereco, Telefone, CNRJ.N’....Inscricéo
Estadual e Inscrigdo Municipal, se houver, Banco....... -Agéncia n............ e Conta Corrente n°

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢cbes estabelecida:
Edital da licitagdo em epigrafe e seus anexos.

Cidade/Estado.............. de .ol de 202L.

Nome e assinatura do representante legal.

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificacdo e qualificacéo)
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ANEXO \WMODELO INDICACA@BESPONSAVEL TECNICO
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO FORMAL E EXRRESSCITANTE INDICANDO O RESPONSAV
TECNICO.

A
Comisséo Permanente de LicitagagGPL/ALEMA

Ref.. PREGAO N° /202ALEMA

A empresa (razéo social do licitante) com endereca.na....., inscrita no CNPJ sob o n°
................ vem, pelo seu representante legal ifaasinado, indicar o Senhaor..............Engenheiro
ou Arquiteto............... inscrito noConsetho Regional de Engenharia e Agronor@&REAsob o n°®
................ . portador da CI ne................. CPF n°....................como responsavel técnico na
execucdo dos servicos objeto BREGA®@m epigrafe.

Cidade/Estado.............. de..oooiniini.. de 2021

Nome e Assinatura do Representante Legal

(Nome da empresa e do seu represamte legal, com a devida identificacdo e qualificacao)
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ANEXO ¢ LEGISLACAO TRABALHISTA
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ANEXO Vit MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE LEGISLACAO TRABALH

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRABALHISTA, PREVIIENCI
SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

A
Comisséo Permanente de LicitagagGPL/ALEMA
Ref..PREGAO NY2021 - ALEMA

Prezados Senhores,

A EMPreSa .....ocoovvvivviiieii e , Inscrita no CNPJ n°........ , com &ede
................................ , por intermédio de seu representante legal 0 (a
S 1 G ) P ,RG. n°.................. , CPFEN® ., , DECLARA pa

fins de direito, caso seja declaradanecedora do certame e celebrado o respectivo Contrato
Administrativo, que se compromete a observar gistacdo trabalhista, previdenciaria e de
seguranca e saude do trabalho, responsabilizaselpela formalizacao e registro contratuais e pela
previsao degastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de protecéao.

Cidade/Estado.............. de....ccoeenn. de 2021.

Nome e Assinatura do Representante Legal

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificagédificacdo)
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ANEXO VIKIMODELOS DE DECLARAGCAO DE VISTORIA AO LOCAL / DECLARLAO DE
REALIZACAO DE VISTORIA.
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ANEXO VHA ¢ MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA AO LOCAL

(EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

A
Comisséo Permamte de Licitacde CPL
Ref.. PREGAO N°

Prezados Senhores

Pelo presente, declaramos expressamente que esta empresa através de seu responsi
técnico visitou o local e a regido onde serdo executados os servicos referenciados e ton
conhecimato de todas as informacbes e das condigdes locais que posdant dfireta ou
indiretamente na execuc¢ao dos mesmaos. Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo ¢
todas as condicOes estabelecidas no edital da licitacdo e seus anexos.

Local e dad.

Atenciosamente,

FIRMA PROPONENTE / CNPJ ESPORSAVEL TECNICO/N® CREA

REPRESENTANTE DA ALEMA
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ANEXO VHB ¢ MODELO DE DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISTORIA.

A
Comissao Permanente de LicitagdoPL
Ref.. PREGAO N°

Prezados Senhores

Pelo presente, declaramos expressamente que esta empresa optou pela nao realizacao de vi
ao local e a regido onde serdo executados 0s servicos referenciados tendo pleno conhecimentc
todas as informacdes e das condicdes gaie possam infir direta ou indiretamente na execucgao
dos mesmos. Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢
estabelecidas no edital da licitacdo e seus anexos.

Local e data.

Atenciosamente,

FIRMA PROPONENTE PCN RESPONSAVEL TECNICO/N° CREA
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ANEXQOXc ANTEPROJETO

01.PLANTA DE LOCALIZACAO

02.DIAGRAMA UNIFILAR

03.DIAGRAMA DE BLOCOS

04.PLANTA DE COBERTURAS

05. PLANTA FACHADAS E CORTES

06. PLANTA INDICATIVA DAS CAIXAS DE PASSAGEM
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ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIGOS N°
........ l..., QUE FAZEM ENTRE SI A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHAO E A EMPRESA

A Assembleia Legislativa do Maranhdo, com sede no Sitio do Rangedor, S/N, Calhau, na cidade de S&o
Luis/MA, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.294.848/0001-94, neste ato representado(a) pelo(a) pelo seu

Presidente, Dep. , inscrito(a) no CPF n° , portador(a) da Carteira de
Identidade  n° , doravante denominada CONTRATANTE, e o0(a)

inscrito(@ no CNPJMF sob 0 n° ... , Ssediado(a) na
................................... , €M .vvcveiienenennn...... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(@) Sr.(a) ....ccccceevnnnnnnn. , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (0)
.................. , e CPFn® .......................,, tendo em vista 0 que consta no Processo n° 3981/2018 e em

observancia as disposicdes da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002
e Resolugdo Administrativa N° 955/2018, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregado n° 20/2020 mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA i OBJETO

1.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE (SFCR),
NO EDIFICIO SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO, COM POTENCIA MINIMA
TOTAL DE 800 KWP (OITOCENTOS MIL WATT-PICO) E SERVICO CONTINUADO DE AFERICAO DE
PERFORMANCE COM MANUTENCAO DA USINA PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.,
conforme condic¢6es, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, ao Termo de Referéncia e a proposta
vencedora, independentemente de transcrig&o.

2. CLAUSULA SEGUNDA i VIGENCIA

2.1. O prazo de execucao do servico € de 180 (cento e oitenta) dias para implantacdo do SVCR e de 24
(vinte e quatro) meses para o servico continuado de Afericdo de Performance, contado este “Gltimo a partir
do Termo de Recebimento da instalacéo.

3. CLAUSULA TERCEIRA i PRECO

3.1. O valor total do presente contrato é de R$....... (oen).
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ITEM

EXECUCAO TOTAL DE SIBTEMA DE GERAGCAO FOTOVOL]
CONECTADO A REDE (SFCR) DE 8Q0AWEDE DASSEMBLEI
LEGSLATIVAOOMARANHAGCOMFORNECIMENTIETODO®S
PROJETCESISTEMARECESSARIOSATERIAIE MAO DE OBR
ESPECIALIZADA

UND.

QUANT.

PRECO
UNIT.(R$)

PRECO
TOTAL
BO

%

R$

SERVICOSRELIMINARES

11

CANTEIR®OBILIZACABDESMOBILIZAGAO

SERV.

1,00

1.2

ELABORACAAPROVACARAEQUATORIANERGIBRO
PROJETBEXECUTIVIDAUSINADESOOKWp

SERV.

1,00

13

LAUDGESTRUTURBIASNSTALACOES

SERV.

1,00

SERVICASEFORNECIMENEINSTALACAO

2.1

SERVICDEINSTALACADREELEMENTDEMANOBRA
PROTECA®AR/CONEXADAUSINAA REDENCLUINDO

TODARSADAPTACORECESSARINSO QUADRME
CONEXAO

cJ

1,00

2.2

LINHAELETRIQPECORRRENRETERNADMACLUINDO
CABOSELETROCALHESETRODUTQSEITOFIXACAO

EACESSORIOS

cJ

1,00

2.3

FORNECIMENEINSTALACARDEQUADRME
PARALELISMBDINVERSORES

cJ

1,00

2.4

FORNECIMENHEINSTALAGADOCONJUNTODE
INVERSORES

cJ

1,00

2.5

FORNECIMENTB®INSTALACADO GERADOROMPLET(
A SERINSTALAD®IAS COBERTURABOSBLOCO

PRINCIPALE BLOCOSA/B/C E D/E/F INCLUINDO
FIXACAO,SUPORTESLEMENTO®E PROTECAGE

kWp

648

SECCIONAMENTIBIFRAESTRUTURALEMENTME ATERRAMENTEG

EQUIPOTENCIALIZACA®BOSDE

kWp

152
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2.6 | CORRENTEDONTINUECONEXOES.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DO GERADOR COMPLERTALSER EI
ESTRUTURAS PARA VAGASDECIONAMETROTIPOCARPORIOCALIZADA
NA AREA DO ESTACIONAMENT@A ENTRADA DOS VISITANTESE
ESTACIONAMENTDO AUDITORIGFERNANDGALCAQNCLUINDCFIXACAQ
SUPORTEELEMENTOBE PROTECAG SECCIONAMENTIDFRAESTRURA,
ELEMETME ATERRAMENTBE EQUIPOTENCIALIZACA®BOS DEORRENT
CONTINUECONEXOES.
3 SISTEMBREMONITORAMENTEGERENCIAMENREMOTO
3.1 | IMPLANTACADE SOFTWAREE SUPERVISAD MONITORAMENTOO SFCR SERV. 1,00
INCLUINDGBUAINSTALACAO,
PROGRAMACATONFIGURACADELEMENTASECONTROLE
4 SERVICOSJXILIARES
4.1 | TREINAMENTO SERV. 1,00
4.2 | DOCUMENTACAO! {! L[ ¢ £ SERV. 1,00
4.3 | COMISSIONAMENTERIFICACAAVALIACAOEDESEMPENHTD SFCR SERV. 1,00
4.4 | SERVICOEAFERICADEPERFORMANERMANUTENCADAUSINA SERV. 1,00
5 SERVICAGEMANUTENCABGARANTIREDESEMPENHO
5.1 | AFERICADEPERFORMANCEMMANUTENCADAUSINAPELQPERIODDE24 SERV 1,00

(VINTEEQUATRO) MESES

TOTAL

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA i DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacéo estdo programadas em dotagdo orgcamentaria propria,
prevista no orcamento do Estado, para o exercicio de 2020, na classificagéo abaixo:

Unidade Or¢camentaria: 01101 i Assembleia Legislativa
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Subag&o: 0000111 Atuacéo Legislativa no Estado do Maranhdo (MANUTENCAO)
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 Recursos Ordinarios do Tesouro
Natureza da despesa: 44.90.51.00

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da
mesma natureza, cuja alocacao sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA i PAGAMENTO

5.1. O pagamento serd efetuado obedecendo o cronograma fisico-financeiro. OCONTRATANTE
solicitara a medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados osservigos pela
Fiscalizagdo do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, o Contratado apresentaranota fiscal/fatura
de servigos para liguidacdo e pagamento da despesa. Devera encaminhar, também as guias de
recolhimento junto aos 6rgdos da administracdo Federal, Estadual e Municipal, acompanhada de
declaragdo que mantém todas as condi¢des de habilitagédo exigidasdurante o certame licitatério.
5.2. Os pagamentos serdo efetuados por etapas efetivamente concluidas, correspondentes aos
servicos executados, aprovados pela fiscalizacdo apos as devidas medicdes periddicas e de acordo
com o cronograma fisico-financeiro.
ITEMEXECUCAO TOTAL DE UM SISTEM DE GERACA 30 60 90 120 150 (180
FOTOVOLTAICBONECTAD®@ REDKSFER)DE 800 kWp NA
SEDEDA ASSEMBLEIAEGISLATIVADO MARANHAO COM
FORNECIMENTME TODOS OS PROJETOSE SISTEMA
NECESSARIOS, MATEREMAO DEOBRAESPECIALIZADA

DIAS DIAS DIAS DIAS |DIAS |DIAS

1 | SERVICGZRELIMINARES

1.1 CANTEIR®OBILIZACABDESMOBILIZACAO 80% 10%

1.2| ELABORACAAPROVACARAEQUATORIANERGIA| 1009
DOPROJETEXECUTIVIDAUSINADESOOKWp

1.3 LAUDGESTRUTURBIASNSTALACOES 100%

2 | SERVICASEFORIECIMENTEBINSTALACAO

2.1| SERVICDE INSTALACAOE ELEMENTME 90% 10%
MANOBRAE PROTECAGARACONEXAMA USINAA
REDENCLUINDOODARSADAPTACOBRECESSARIA
NOQUADRMECONEXAO

2.2| LINHAELETRICRE CORRRENTALTERNADA, 90% 10%
INCLUINDGCABOSH ETROCALHABLETRODUTOS,
LEITOSIXACAGBACESSORIOS
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2.3

FORNECIMENEINSTALAGCADE QUADRDE
PARALELISMBDINVERSORES

90%

10%

2.4

FORNECIMENEINSTALACADOCONJUNTODE
INVERSORES

80%

20%

2.5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DOADGE
COMPLETO A SER INSTALADO NAS COBERTU
BLOCQPRINCIPAE BLOCO®/B/C E D/E/FINCLUIND(
FIXACAO,SUPORTEEZLEMENTO®E PROTECA®E
SECCIONAMENT@O\FRAESTRUTURBLEMENTCODE
ATERRAMENTEEQUIPOTENCIALIZACBABODE

CORRENTEONTINUECONEXOES

80%

20%

2.6

FORNECIMENTO E INSTALACAO DO GE
COMPLETO A SER INSTALADO EM ESTRUTUR|
VAGAS DEESTACIONAMETNOO TIPO CARPOR|
LOCALIZADASIA AREA DO ESTACIONAMENTDA
ENTRADADOS VISITANTEE ESTACIONAMENTRO
AUDITORIGFERNAND@GALCAANCLWNDO FIXAGAO
SUPORTES, ELEMENTOS DE PROTECAO E
SECCIONAMENTANFRAESTRUTURELEMETO DE
ATERRAMENT®

EQUIPOTENCIALIZAGAEBOSECORRENTEONTINU
ECONEXOES.

80%

20%

3 | SISTEMREMONITORAMENTEGERENCIAMENTO
REMOTO
3.1/ IMPLANTACADE SOFWAREDE SUPERVISAD 80% 20%
MONITORAMENTDO SFCRNCLUINDGUA
INSTALACAO,
PROGRAMACATCONFIGURACADSELEMENTOSE
CONTROLE
4 | SERVICOSJXILIARES
4.1) TREINAMENTO 100%
4.2 DOCUMENTAGAO! .{! L[ ¢ ¢ 100%
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4.3 COMISSIONAMENTMERIFEAGAGAVALIACAOE 100%
DESEMPENHIDSFCR

5 | SERVICAEMANUTENGABGARANTIBRE
DESEMPENHO

5.1/ AFERICADEPERFORMANCB®MMANUTENGCADA
USINAPELQPERIODOE24 (VINTEEQUATRO) MESES

OBS.ASERREALIZADEPOA CONCLUSAEENTREGA
DOSSTEMA.

5.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando todos os servigos previstos

5.4. No caso de etapas nédo concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, seréo pagos apenas

0s servicos executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa seguinte.

5.5. Se a contratada vier a adiantar a execucado dos servi¢os, em relacdo a previsao original constante
no cronograma fisico-financeiro, podera apresentar o boletim de medi¢&o correspondente, ficando a
cargo da contratante aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que néo fique
constatado atraso dos servigos tidos como criticos.

5.6. A Ultima parcela do pagamento somente sera efetuada apés o recebimento definitivo e completo
do objeto contratado, atestada pela Fiscalizacdo acompanhada do boletim de medicdoe comprovando
a sua concluséo.

5.7. A Contratante ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade

da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subcontratados etc.

6. CLAUSULA SEXTA i GARANTIA CONTRATUAL

6.1. O adjudicatéario, no prazo de 15 (quinze dias) ap0s a assinatura do Termo de Contrato, prestara
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que seraliberada de
acordo com as condicdes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de
1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.
6.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
minimo de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual.
6.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:a-)
prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b-) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucaodo contrato;

¢-) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
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d-) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nédo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

6.4. No caso da opc¢éao pelo seguro-garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais e em nome do AssembleialLegislativa do
MA, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da sua duragéo, devendo a CONTRATADA
providenciar sua prorrogac¢éo, por toda a duracéo do contrato, independente denotificacdo do
Assembleia Legislativa do MA. Devera a apdlice conter expressamente clausula deatualizacao

financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

6.5. No caso de opc¢éo por caugdo em dinheiro, o interessado deverd encaminhar-se ao Setor
Financeiro da Assembleia Legislativa do MA, que o aplicara, de forma a preservar o seu valor
monetario.
6.6. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.
6.6.1 Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda.

6.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renunciado
fiador aos beneficios do art. n® 827 do Cédigo Civil.
6.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condicoes.
6.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.
6.10. ACONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
6.11. Sera considerada extinta a garantia:
6.11.1 Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdoda
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as

clausulas do contrato;

6.12. No prazo de 03 (trés) meses ap0s o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdonao

comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacao.
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7. CLAUSULA OITAVA i OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

7.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os trabalhos objetos do Contrato.

7.2. Permitir acesso ao local de realizacdo dos servicos somente a funcionarios constantes do rol
apresentado pela Contratada.

7.3. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar 0s seus servigos
dentro das normas vigentes.

7.4. Supervisionar a execucao dos servicos, promovendo o acompanhamento e a fiscalizacao sob os
aspectos quantitativos e qualitativos.

7.5. Fornecer a Contratada o nome dos funcionarios da Contratante que irdo acompanhar osservigos
e/ou fiscalizar a execucgéo do Contrato.

7.6. Comunicar prontamente a Contratada sobre qualquer a normalidade evidenciada naexecugéo do
contrato para a devida corre¢do e/ou adequagéo.

7.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre multas, penalidades e quaisquer outros débitosde sua

responsabilidade, garantido o contraditério e a ampla defesa.

7.8. Atestar a execucédo dos servigos ou recebimento de materiais e receber a fatura correspondente,
quando apresentada na forma estabelecida no contrato.

7.9. Exercer a fiscalizacdo dos fornecimentos ou servicos por meio de servidor especialmente
designado para esse fim, Fiscal de Contrato, na forma prevista na legislacdo vigente e Resolugéo
Administrativa n® 955/2018, procedendo ao atesto da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)s/fatura(s), com
as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessarias. O Fiscal anotaratodas as ocorréncias que
merecam registro, relacionadas com a execuc¢éo dos servicos, determinando o que for necessario a
regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

7.10. Pagar o valor da medicdo em moeda corrente nacional, no prazo maximo de 30 (trinta) dias
contados do recebimento expresso pela Contratante, mediante apresentacéo da Fatura/Nota Fiscal
e documento de recebimento definitivo, devidamente atestados pelo Fiscal do Contrato.

7.11. Em caso de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera
contado a partir da sua reapresentacéo, devidamente regularizados.

7.12. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da ALEMA, o valor podera ser atualizado
monetariamente até a data de sua liquidacao, observada a variagao da SELIC, calculada taxapro-rata
dia.

7.13. Somente serdo pagos os servicos devidamente realizados mediante atestados e conforme

cronograma de desembolso.

8. CLAUSULA NONA i OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Executar o objeto contratado no prazo de 180 (cento e oitenta dias) e em conformidade com as

exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e na proposta.
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8.2. A Contratada obriga-se a garantir pelo prazo de 5 (cinco) anos 0s servicos prestados,
especialmente com relagdo a poténcia minima do SFCR, comprometendo-se a adotar as medidas
corretivas necessarias no prazo maximo de 15 (quinze) dias apés a naotificacdo feitapelo Contratante.

8.3. Manter, durante a execuc¢ao do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdoexigidas
e apresentar, juntamente com a fatura, as provas de quitagcdo com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do seu domicilio ou de sua sede, os Comprovantes de Regularidade do FGTS e CND do
INSS, além de outros documentos que se fizerem necessériospara a comprovacao de cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias ecertiddo de quitacdo de débitos com a CAEMA.
8.4. Responder, independentemente da fiscalizacdo e do acompanhamento pela CONTRATANTE,
por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados, direta ou indiretamente, a ALEMA, ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execuc¢éo dos servigos objeto do Contrato.

8.5. Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratacdo, nos termos da legislacdo vigente,
prestando-os de acordo com as especificacdes e 0s prazos constantes deste Termo de Referéncia.
8.6. Designar, dentre os funcionarios destacados para a prestacdo de servi¢os, aquele(s) que
agira(do) como preposto(s), apto(s) a representar a CONTRATADA, com poderes suficientes para
prestar e receber esclarecimentos.

8.7. Instruir seus profissionais envolvidos na execuc¢ao do objeto contratado quanto & necessidade de
acatar as orientacfes do representante da CONTRATANTE;

8.8. Fornecer todo os Equipamentos de Protecéo Individual (EPIS), e coletivos quando for o caso, aos
seus empregados alocados na execucédo do objeto do contrato, fiscalizando o uso.

8.9. Designar para a execucdo dos servicos somente profissionais tecnicamente qualificados, nos
termos da legislacdo vigente, prestando-lhes socorro e assisténcia, as suas expensas, emcaso de
acidente ou sinistro;

8.10. A CONTRATADA obriga-se a retirar, as suas expensas, todo e qualquer material resultanteda
execucao do contrato, devendo, ainda, repor os locais, méveis e objetos que tenha movimentado na
forma como os encontrou.

8.11. E vedado, 8 CONTRATADA, transferir, no todo ou em parte, as obrigacdes do presente contrato.

8.12. Comunicar a Contratante, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, quaisquer alteragcfes
havidas no contrato social, durante o prazo de vigéncia do contrato, bem como apresentar os
documentos comprobatorios da nova situagéao.

8.13. Arcar com todos os 6nus referentes a salérios, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios,
seguros, uniformes, instrumentos, materiais e equipamentos concernentes a execucdo dos servicos,
além dos impostos, taxas e seguros, devendo apresentar, sempre que solicitada pela Contratante, a
documentacao comprobatéria dos recolhimentos devidos.

8.14. Arcar com 0s 6nus de indenizar todo e qualquer dano material ou pessoal que possa advir,direta
ou indiretamente, a Contratante ou a terceiros, do exercicio de sua atividade, ficandoobrigada a

promover o ressarcimento a precos atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da
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ocorréncia do fato danoso, de forma, que o ndo ressarcimento legitimar4d o desconto do valor
respectivo dos créditos a que porventura tenha direito junto a Contratante.

8.15. Acatar as decisdes e observacfes feitas pela Contratante, relativamente a execucdo dos
servicos e prestar os esclarecimentos, quando solicitados pela Contratante, atendendo de imediato
as reclamacoes.

8.16. Nao transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, qualquer dano causado
pelos seus funcionérios ou subcontratados.

8.17. Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado, bem como substituirdentro de 2
(dois) dias, mediante solicitacdo, qualquer empregado ou preposto cuja conduta seja julgada
inconveniente ou insatisfatdria pela fiscalizacdo do contrato.

8.18. Levar imediatamente ao conhecimento do Contratante qualquer fato extraordinario ou anormal
que ocorra durante a execu¢do dos servicos, com a indicacdo das medidas a serem adotadas,
visando a imediata reparacao do fato ocorrido.

8.19. Diligenciar para que seus empregados tratem os servidores e prestadores de servicos da

Contratante com atenc¢éo e urbanidade.

8.20. Manter em perfeito estado ou reconstituir imediatamente todas as instalagbes que forem
prejudicadas em decorréncia da realizagdo dos trabalhos, realizando-se, inclusive, limpezas
periédicas e ao final da prestacao dos servicos, com materiais adequados, a fim de deixar os locais
prontos para utilizacao.

8.21. Apresentar no prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura da Ordem de Servico,
cronograma fisico-financeiro detalhado para aprovacéo da fiscalizacéo.

8.22. ApOs aprovagdo do cronograma por parte da fiscalizagdo, a licitante devera apresentar a
Contratante as Anotacdes de Responsabilidade Técnica referentes ao projeto e execugdo doservigo
no prazo maximo de 5 (cinco) dias;

8.23. Realizar a prestacdo do servico sem prejuizo das atividades normais da ALEMA,;

8.24. A CONTRATADA fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de protecdo individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e Oculos
especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecéo, botas de borracha e cintos
de seguranca, de conformidade com a natureza dos servicos em execucao;

8.25. Os operarios serdo especializados e deverdo usar uniformes, identificacdes e equipamentos de
protecdo individual previsto pelas normas de medicina sobre higiene e seguranca do trabalho, bem
como observancia aos protocolos sanitdrios de combate e prevencdo a COVID-19, cujo néo
atendimento podera resultar na paralisa¢do dos servicos pela FISCALIZACAO;

8.26. A CONTRATADA mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagdesdo
canteiro de servico, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

8.27. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a nédo prejudicar o transito
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de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir 0 acesso
de equipamentos de combate a incéndio;

8.28. Cabera & CONTRATADA comunicar & FISCALIZACAO e, nos casos de acidentes fatais, a
autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que
ocorrer durante a execucao dos servicos, inclusive principios de incéndio;

8.29. Caberd a CONTRATADA manter no canteiro de servico medicamentos basicos e pessoal
orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execuc¢ao dos trabalhos,
nos termos da NR 18;

8.30. Deverdo ser fornecidos catalogos técnicos de todos os equipamentos para comprovacdodas
especificacdes técnicas exigidas acima no ato da contratacéo.

8.31. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste TERMO
DE REFERENCIA.

8.32. Deverao ser observadas rigorosamente no desenvolvimento do empreendimento todas as
especificagdes técnicas constantes deste TERMO DE REFERENCIA e normas e codigos aplicaveis
ao escopo do servico, sendo que as especificacbes da ABNT (Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas), Normas e Regulamentos Internos ALEMA, normas da concessionéria local (EQUATORIAL
ENERGIA - MARANHAO) e da Agéncia Reguladora (ANEEL) e em especial as que estio
relacionadas no Item 5.2 deste, devem ser consideradas como elementos basepara quaisquer
servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

8.33. Nas situagbes em que as normas supracitadas faltarem ou forem omissas, deverdo ser
consideradas as prescri¢cdes, indicagbes, especificacbes normas e regulamentos internacionais
reconhecidos pelo setor como referéncia técnica, bem como condicdes de instalacao de
equipamentos que compdem 0s sistemas.

8.34. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

8.35. As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluigdo se

pautam em alguns pressupostos e exigéncias, que deverdo ser observados pela CONTRATADA:

8.35.1. Racionalizacédo do uso de substancias potencialmente téxico-poluentes.
8.35.2. Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor
toxicidade.

8.35.3. Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua.
8.35.4. Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de
limpeza, asseioe conservagao.

8.35.5. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor
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relagdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos
e negativos,associados ao produto.
8.35.6. Repassar a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducéo do
consumo de energia e agua.
8.36. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar & CONTRATADA a apresentagdo de
relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a
substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, consideradosmais adequados
do ponto de vista dos impactos ambientais.
8.37. A CONTRATADA deverd instruir os seus empregados quanto a necessidade de racionalizacao
de recursos no desempenho de suas atribuicdes, bem como das diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pela CONTRATANTE.
8.38. ACONTRATADA devera retirar, sob orientagéo da Fiscalizacao, todos os materiais retirados ou
substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a fiscalizacdo para avaliagdo
de reaproveitamento e/ou recolhimento a depésito indicado pelaCONTRATANTE.
8.39. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, deverdo ser adequadamenteseparados,
para posterior descarte, em conformidade com a legislacao ambiental e sanitariavigentes.
8.40. A CONTRATADA devera desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de
materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composi¢des, chumbo, mercurio e seus compostos, remetendo-0s paraos
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas

respectivas industrias para a adequada destinacao final.

8.41. Atender, no que couber, as disposi¢Bes da Politica Nacional de Residuos Sélidos, instituidapela
LEI n. 12.305, de 02/08/2010, regulamentada pelo DECRETO n. 7.404, de 23/12/2010.

8.42. A CONTRATADA deve conduzir suas acdes em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevencdo de
adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestacdo dos servigos.
8.43. A CONTRATADA devera observar a Resolucdo CONAMA n° 401/2008, para a aquisicdo de
pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade,
respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cadmio e mercurio.

8.44. Fornecer, para aprovacdo da Contratante, antes de iniciar o servico, todos os desenhos de
detalhamento que sejam necessdrios, e 0s catadlogos dos materiais construtivos e equipamentos
especificados, com curvas de rendimento, assinalando seus pontos de selecdo,quando for o caso.
8.45. Contratar méo-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo
pretendido, para cumprimento do cronograma estabelecido.

8.46. Todas as instalacdes deverdo ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as
especificacdes.

8.47. A CONTRATADA se responsabilizard, mesmo ap6s a conclusdo dos servicos, a refazer ou
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corrigir, as suas expensas, 0s servicos que tenham sido comprovadamente executados com
imperfeigcdes técnicas.

8.48. A atuacdo da FISCALIZACAO ndo exime a CONTRATADA das suas responsabilidades. A
presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo dos servicos, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, nao implicara solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucéo dos servicos na forma
da legislacdo em vigor.

8.49. A CONTRATADA devera executar 0s servicos previstos neste documento nos horarios

preferencialmente compreendidos entre 8h e 18h de dias Uteis.

8.50. A CONTRATADA devera executar os servicos inclusive em fins de semana, feriados ou forado
horario de funcionamento do setor, sempre que o CONTRATANTE entender que as atividades nao
podem ser desenvolvidas no periodo normal da jornada de trabalho, sem custos adicionais para a
CONTRATANTE tais como adicional noturno, horas extras, etc.
8.51. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cfes e acordos
relativos a legislacéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refereao pessoal alocado
nos servicos objeto do contrato.
8.52. A CONTRATADA ¢é inteiramente responsavel pelo zelo, manutencdo e a guarda dos
equipamentos e materiais de sua propriedade que se mantiverem dentro da ALEMA.
8.53. Caberd a CONTRATADA garantir que os materiais e equipamentos entregues para aplicacéo
no servigo de montagem e instalagdo do SFCR nao sejam deixados em areas vulneraveis a sofrerem
extravios ou danos de qualquer natureza. Caso contrdrio, ficara sob sua responsabilidade a reposi¢éo
dos mesmos.
8.54. A CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos, em até, 30 dias corridos a partir
da Ordem de Servico:
8.54.1. PPRA - O Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA),
estabelecido pela Norma Regulamentadora (NR-9), visa estabelecer a¢Bes que
garantam a preservacao da saude eintegridade fisica dos funcionarios, face aos
inimeros riscos existentes no ambiente de trabalho;
8.54.2. PCMSO - Esta Norma Regulamentadora, NR 07, em seu item 7.1.1,
estabelece a obrigatoriedade de elaboracéo e implementagéo, por parte de todos os
empregadores e instituicdes que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional i PCMSO, com o objetivo de
promocao e preservacdo da saude do conjunto dos seus trabalhadores;
8.54.3. Ficha de entrega de EPI (ficha que comprova o recebimento dos EPIs pelos
empregados da Contratada);
8.54.4. Comprovantes ou laudos que comprove estar cumprindo as Normas
Regulamentadoras NR 06, NR 10 e NR 35, quando aplicaveis.
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8.55. A CONTRATADA deve atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalhoe
providenciar os seguros exigidos em lei, na condi¢éo de Unica responsavel por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigos
objeto do contrato.

8.56. Efetuar o pagamento de todos os tributos, taxas e demais obrigacées fiscais incidentes ouque
vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

8.57. Disponibilizar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contado a partir do dia seguinte ao dia da
publicacdo do extrato do instrumento contratual no diario oficial, os contatos de telefone,e-mail ou outro
meio habil para comunica¢éo com a ALEMA, bem como manter os dados atualizados durante toda a
fase de execucao da contratacéo.

8.58. Fazer com que seus empregados se submetam aos regulamentos de seguranca e disciplina,
durante o periodo de permanéncia nas dependéncias da ALEMA, exigindo-se o usode uniforme da
empresa e cracha de identificacdo, ndo sendo permitido o0 acesso dos funcionarios que estejam
utilizando trajes sumarios (shorts, camisetas regatas, semcamisa ou usando chinelos de dedo).
8.59. Comunicar a ALEMA, por escrito, quando verificar condi¢des inadequadas de execucao doobjeto
ou a iminéncia de fatos que possam prejudicar a sua execugao e prestar 0s esclarecimentos que
forem solicitados pelos fiscais.

8.60. Manter o carater confidencial dos dados e informacdes obtidos de qualquer forma ou prestadas
pela ALEMA, néo os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a terceiros, bem como a
quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente a licitante contratada, durante e ap6s a vigéncia
do contrato.

8.61. Todos 0s materiais a serem empregados na execuc¢do dos servicos em referéncia serdo novos,
de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos e serdo fornecidos pela CONTRATADA

gue ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execucao elimpeza final.

8.62. Todos os materiais envolvidos na instalacdo possuirdo certificado fornecido pelo INMETRO ou
empresa certificadora de reconhecimento nacional, quando aplicavel, e serao previamente aprovados
pela Fiscalizagéo.

8.63. As interferéncias nao previstas ou ndo projetadas deverdo ser executadas usando-se 0 critério
pratico e evitando desperdicios, com o menor tempo de instalagéo e consulta & FISCALIZACAO do
CONTRATANTE.

8.64. Devera ser considerada toda recomposicdo das paredes, forro e piso e pavimentagcao que
sofrerem intervencdo durante os trabalhos de instalacdo. A recomposicdo devera ser executada
conforme padréo existente, ou conforme definicdes da CONTRATANTE.

8.65. A CONTRATADA utilizard a energia elétrica do CONTRATANTE para a realiza¢éo dos servigos.
8.66. No caso da utilizacao de equipamentos de alto consumo de energia, a CONTRATADA devera
consultar a FISCALIZACAO para proceder com a instalagdo do equipamento na rede existente.

8.67. Tal como ocorrerd com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se utilizarda
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infraestrutura de agua existente do CONTRATANTE, contudo, devera zelar para que a utilizacéo
desses insumos seja 0 mais racional possivel.

8.68. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execucdo de
trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalacées e equipamentos necessarios a plena
execucao dos servicos contratados, bem como todos os testes necessarios a aceitacéo e recebimento
deles.

8.69. Conforme legislacdo em vigor, salvo disposi¢6es em contrario constante do edital, os ensaios,
testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo doobjeto do contrato
correm por conta da CONTRATADA.

8.70. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servicos executados pela
CONTRATADA, sem excec¢do, deverdo ser removidos, durante o desenvolvimento dos servigose
imediatamente apds a conclusdo dos servi¢os. Entretanto, a remogao ocorrerd somente apos prévio
conhecimento e autorizagio da FISCALIZACAO.

8.71. Se necessario, devera ser providenciado o cobrimento provisorio da cobertura ou telhado, no
periodo em que estiverem sendo executados o0s servicos, de modo a proteger os materiais,
eguipamentos e estruturas internas existentes no prédio.

8.72. A carga e o transporte horizontal e vertical de materiais diversos dever&o ser feitos de forma a
n&o danificar as instalagdes existentes e em horario a ser determinado pela FISCALIZACAO.

8.73. A CONTRATADA devera manter no local de realizacdo dos servicos, relagdo com o nome e
funcdo de todos os seus funcionérios.

8.74. Prestar, ap0s o recebimento provisério do SFCR e até seu recebimento definitivo, toda
assisténcia técnica necesséria a solucédo das imperfei¢cbes detectadas na vistoria final, bem como as
surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

8.75. A auséncia de previsdo de qualquer procedimento técnico neste TERMO DE REFERENCIANn&o
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagcdo das melhores técnicas preconizadas para
os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem
como todas as normas vigentes.

8.76. Arcar com as reclamacfes levadas ao seu conhecimento por parte da FISCALIZACAO,
cuidando imediatamente das providéncias necessarias para a correcdo, evitando repeticao de fatos.
8.77. Responder integralmente pela produtividade de sua equipe, arcando com eventuais custos

adicionais oriundos de reducao dessa produtividade, ainda que em funcao de condig8es atmosféricas

adversas.
878. ACONTRATADA ser8 representada no | ocal de exec
Respons8vel T®cnicod indicado na propostlegamentequal

com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.
8.79. A CONTRATADA cuidard para que os servicos a serem executados acarretem a menor

perturbacéo possivel aos servicos da CONTRATANTE, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
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publico ou privado, adjacente ao local de execucédo dos servigos.

8.80. A Fiscalizagdo examinara todos os materiais recebidos no local de realizacédo dos servicosantes
de sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucao dos servicos, serao retiradas
amostras para a realizacéo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais a custa da
CONTRATADA.
8.81. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado poroutro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito a FISCALIZACAO, a proposta de
substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido, sendo que sua aprovacao so
podera efetivar-se quando a CONTRATADA:
8.81.1. Firmar declaracéo de que a substituicao se fard sem 6nus para 0 CONTRATANTE;
8.81.2. Apresentar provas de equivaléncia técnica ou superior do produto proposto
em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental, o laudo
de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico idéneo, a
critério do CONTRATANTE.

9. CLAUSULA DECIMA i SANCOES ADMINISTRATIVAS.

9.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n® 10.520,de
2002, a Contratada que:
9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em

decorréncia da contratacao;
9.1.2. Ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;
9.1.3. Fraudar na execuc¢éo do contrato;

9.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;
9.1.5. Cometer fraude fiscal.

9.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficarasuijeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

9.3. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a Contratante;

9.4. Multa moratéria de 0,5% por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 dias;

9.5. Multa compensatéria de 1,0 % (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto;

9.6. Em caso de inexecucéo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitemacima,

sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

9.7. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a ALEMA pelo prazo de até dois anos;
9.8. Impedimento de licitar e contratar com a Assembleia Legislativa do Estado do Maranh&o pelo
prazo de até cinco anos;
9.9. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados;
9.10. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
9.10.1. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
9.10.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;
9.10.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao
em virtude deatos ilicitos praticados.
9.11. A aplicacéo de qualguer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-seo procedimento previsto na
Lei n°8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

9.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracdo a gravidadeda
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracéo,

observado o principio da proporcionalidade.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA i RESCISAO

10.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo
das sancdes previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

10.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.4. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
10.4.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.4.3. Indeniza¢des e multas.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA i VEDACOES
11.1. E vedado &8 CONTRATADA:
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11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operac¢édo financeira;

11.1.2. Interromper a execucdo dos servicos sob alegag¢do de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA i ALTERACOES
12.1. Eventuais alterac¢des contratuais reger-se-8o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

12.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA i DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 8.666, de 1993, na Lei n® 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposic¢des contidas na Lein®8.078, de 19901 Cdédigo de Defesa do Consumidori e normas
e principios gerais dos contratos.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA i PUBLICAGCAO

14.1. Incumbird @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial do Estado e da ALEMA, no prazo previsto na Lei n°® 8.666, de 1993.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA i FORO

15.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato serd a
cidade de Sdo Luis do Maranh&o.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA
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TESTEMUNHAS
1-
2.
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ANEXO Il i PLANILHA ORCAMEN
- ORCAMENTO SIGILOSO -

TARIA

COD. DA NAT AR | MEDIO
. . UNITARIO MEDIO
ITEM OF DESP. MATERIAL/SERVICO QTD [ UND | “vioio. | ToTAL
ESTIMADO | ESTIMADO
DESCRICAO
1 SERVICOS PRELIMINARES
CANTEIRO, MOBILIZACAO E
11 |3.4.4.9.051.92.0/ Jo oy oo ACAO 1 [SERV
ELABORACAO E APROVACAO
NA EQUATORIAL ENERGIA DO
12 |3.4.4.9.051.92.0 oo S =T oo E S TVO DA 1 |SERV
USINA DE 800 kWp
LAUDO ESTRUTURAL DAS
1.3 [3.4.4.9.0.51.92.0f INSTALAC@ES 1 |SERV

SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.1

3.4.4.9.0.51.92.0

SERVICO DE INSTALACAO DE
ELEMENTO DEMANOBRA E
PROTECAO PARA CONEXAO
DA USINA A REDE INCLUINDO
TODAS AS ADAPTACOES
NECESSARIAS NO QUADRO DH
CONEXAO

(ON)

2.2

3.4.4.9.0.51.92.0|

LINHA ELETRICA DE
CORRRENTE ALTERNADA,
INCLUINDO CABOS,
ELETROCALHAS,
ELETRODUTOSLEITOS,
FIXACAO E ACESSORIOS

(ON)

2.3

3.4.4.9.0.51.92.0|

FORNEAQMENTO E
INSTALACAO DE QUADRO DE
PARALELISMO DOS
INVERSORES

CJ

2.4

3.4.4.9.0.51.92.0|

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DO CONJUNTO

DE INVERSORES

CJ
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FORNECIMENTO E
INSTALACAO DO GERADOR
COMPLETO A SER INSTALADO
NAS COBERTURAS DOS BLOC(
PRINCIPAL E BLOCOS A/B/C H
D/E/F INCLUINDO FIXACAO,
SUPORTES, ELEMENTOS D

2.5 |3.4.4.9.0.51.92.0| PROTECAO E 648 | KWp
SECCIONAMENTO,
INFRAESTRUTURA,
ELEMENTO DE
ATERRAMENTO E
EQUIPOTENCIALIZACAO,
CABOS DE CORRENTE
CONTINUA E CONEXOES.
FORNECIMENTO =
INSTALACAO DO GERADOR
COMPLETO A SER INSTALAD(Q
EM ESTRUTURAS PARA VAGAS
DE ESTACIONAMETNO DO
TIPO CARPORT LOCALIZADAS
NA AREA DO
ESTACIONAMENTO DA
ENTRADA DOS VISITANTES E
ESTACIONAMENTO DO

2.6 |3.4.4.9.051.92.0 ;L TR0 FERNANDO| 152 | KWp

FALCAO INCLUINDO FIXACAO,
SUPORTES, ELEMENTOS D
PROTECAO E
SECCIONAMENTO,
INFRAESTRUTURA, ELEMETQ
DE ATERRAMENTO E
EQUIPOTENCIALIZACAO,
CABOS DE CORRENTE
CONTINUA E CONEXOES.

SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIA

MENTO REMOTO

3.1

3.4.4.9.0.51.92.0|

IMPLANTACAO DE SOFTWARE
DE SUPERVISAO =
MONITORAMENTO DO SFCR
INCLUINDO SUA INSTALACAO,
PROGRAMACAO E
CONFIGURACAO DOS

ELEMENTOS DE CONTROLE

SERV

SERVICOS AUXILIARES
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4.1 |3.4.4.9.051.92.0 TREINAMENTO SERV

42 |34.4.9051920/ o il s SERV
COMISSIONAMENTO,

4.3 |3.4.4.9.051.92.0 VERIFICAGAO E AVALIACAO SERV
DE DESEMPENHO DO SFCR

> SERVIGOS DE MANUTENGAO E GARANTIA DE_DESEMPENHO
AFERICAO DE PERFORMANCE

51 |3.4.49051.92.0 oM MANUTENGAO DA USINA SERV

PELO PERIODO DE 24 (VINTE E

QUATRO) MESES

Valor Total




